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Referitor la achizitia de ,, Lucrdri de reparare si intretinere a ceiitialei téviii

Braila, Calea Cilirasilor nr. 29”, conform invitatiei nr. 32890 din data de 13.10.2016, venim cu

urmatoarea clarificare la LOTUL 1, punctul 4:

~ Tn loc de:
X
Nr. . e . TSP
crt Obiectul achizitiei Cod CPV u.m Cantitate Caracteristici minime
Capacitate vas expansiune : 500 litrié
Vas de expansiune cu : Presiune maxima : 10 bar
4 44611600-2 buc 2 Temperatura de [ucru ; -10°... +99°C;
membrana BUTYL 4 Structura robusta din otel de inalta
500 Litri _ calitate pentru Centrala Termica a
facultégii de Inginerie din Briila.
Se va citi:
Nr. . N . e
Vot Obiectul achizitiel Cod CPV U.m Cantitate Caracteristici minime
Capacitate vas expansiune : 500 litri;
Vas de expansiune cu Presiune maxima : 6 bar
a 44611600-2 buc 2 Temperatura de lucru : -10°... +99°C;
‘meml':are.ma BUTYL . Structura robusta din otel de inalta
500 litri calitate pentru Centrala Termica a
facultétii de Inginerie din Briila.

Decan,

S.1dr. ing Viorel Cardag/_n C\j\

Intocmit,

Ing. Adrian Burghila
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Operator Tnscris sub nr. 36338 in registrul de evidents a prelucrérilor de date cu caracter personal.
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