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UNIVERSITAS

GALATIENSIS

INVITATIE

sé achizitioneze ,,Servicii de proiectare §i executie de lucrdri pentru instalafia de racordarea la

refeaua electricd, pentru realizarea circuitului AAR si a stabilizatorului de tensiune si pentru
realizarea instalatiei de protectie impotriva trisnetului a locului de consum permanent Centrul
de cercetare REXDAN, str.George Cogbuc nr.98, Galati”, i va invitdm s depuneti oferta tehnica -
si financiard, avand In vedere urmétoarele:
1. Denumirea autorititii contractante: Universitatea “Dundrea de Jos” din Galati
Cod de identificare: 3127522 '
Adresa:.Str. Domneascid Nr. 47, Galati, Rominia
Telefon: 0236419177, 0336130115 -
Fax: 0236419177
2. Denumire invitatie: ,,Servicii de proiectare si execufie de lucrdri pentru instalatia de
racordarea la refeaua electricd, pentru realizarea circuitului AAR si a stabilizatorului de
tensiune §i pentru realizarea instalatiei de protectie impotriva trdsnetului a locului de
consum permanent Centrul de cercetare REXDAN, str. George Cosbuc nr.98, Galafi”,
conform caietului de sarcini.
3. Modalitatea de desfisurare: achizitie directd
4. Pentru depunerea ofertei se vor completa formularele atasate prezentei invitatii.
5. Impartirea pe lot-uri: nu ]
6. Valoarea estimati totald fard TVA: 621687.81 lei (fard TVA)
7. Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret
8. Cod CPV:71323100-9, 45310000-3
9. Tip contract: lucrdri
Finalizarea procedurii de atribuire prin incheierea contractului de achizifie publicd este supusd
urmdtoarei conditii suspensive, ce va opera pentru o perioada de maxim 60 de zile de la data
limitd a depunerii ofertei: | |
Incheierea contractului de achizitie publicd este conditionatd de obtinerea finantdrii din venituri
proprii, semnarea contractului fiind posibild doar in situatia in care se respectd dispozitiile

referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intrd sub incidenta legislafiei privind
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finantele publice, si cu respectarea dispozitiilor Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu

modificdrile §i completdrile ulferioare.

In cazul in care, indiferent de motive, ob,tinered finantdrii din venituri proprii proprii nu se

realizeazd, autoritatea contractantd va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. ¢) teza a II-a din

Legea nr. 98/2016, cu modificdrile §i completdrile ulterioare, fiind imposibild incheierea

contractului de achizitie publicd.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg cd Autoritatea Contractantd si/sau ME nu pot fi
considerafi rdspunzdtori pentru vreun prejudiciu in cazul anuldrii procedurii de atribuire,
indiferent de natura acestuia si indiferent dacd Autoritatea Contractanta si/sau ME au fost
notificafi asupra existentei unui asemenea prejudiciu.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri acceptd utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei
suspensive, asumdndu-si infreaga rdspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar
putea suferi in situatia descrisd.

Valabilitatea ofertei: 60 zile de la data limitd de depunere a ofertei.

"10. Obiectul contractului: ,,Servicii de proiectare si executie de lucriri pentru instalatia de
racordarea la refeauna electricd, pentru realizarea circuitului AAR §i a stabilizatorului de
tensiune i pentru realizarea instalatiei de protectie impotriva trisnetului a locului de
consum permanent Centrul de cercetare REXDAN, str.George Cosbuc nr.98, Galafi”

11. Data limitd de depunere a ofertelor: [(.02..20%9 s /2%

12. Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea “Dundrea de Jos” din Galafi, Str.

Domneascd Nr. 47, Galati, Rominia, cod postal 800008, Registraturd sau la adresa de mail

madalina.stanculeaiugal.ro

13. Limba de redactare a ofertei: Romdand

14. Tip de finantare si modalitate de platd: Plata se face in termen de maxim 30 de zile, de
finalizarea etapei, in contul contractantului deschis la Trezoreria statului, conform graficufui
de plati anexd a contractului In baza unui proces verbal de receptie/ confirmare a lucrarilor
executate pentru fiecare etapa Tn parte, insofit de situatii de lucriri astfel:

Decontarea lucrérilor se va face pe etape conform graficului de pliti anexa a contractului in baza
unui proces verbal de receptie/ confirmare a lucrérilor executate pentru fiecare etapa in parte, insotit
de situafii de lucrari astfel: :

Etapa 2 - Execufie de lucriri pentru realizarea instalatiei de racordare ;

Etapa 3 - Realizarea circuitului pentru sistemul AAR (aclansarea automati a alimentarii

de rezervil) si cuplarea la punctul de transformare ;
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Etapa 4 - Realizarea circuitului pentru stabilizatorul de tensiune si cuplarea la
echipamentele sensibile ;
Etapa 5 - Execufia lucrdrilor de montare a instalatiei de protectie impotriva triasnetului

(dispozitivul de captare , conductoarele de coborare, priza sau prizele de legare la
pamant etc) cat si plathanda pentru asigurarea impdmintdirii echipamentelor de pe
acoperisul cladirii ;

15. Moneda in care se transmite oferta de pret: lei

16. Persoana de contact: Daniela Midalina MIHAL tel. 0336130115, e-mail:

madalina.stanculea@ugal.ro

17. In eventualitatea in care oferta dumneavoastrd corespunde din punct de vedere al solicitarilor
din caietul de sarcini, se incadreazi In valoarea estimatd precizati in invitatie, achizitia se va
finaliza prin cumpérare directa.

18. V& rugam sé confirmati primirea prezentei invitatii, la numarul de fax 0236419177 sau la

adresa de e-mail: madalina.stanculea@ugal.ro

Rector, :
Prof. univ. dr. ing. Ps{uiu Luciar,

QL&H&W B

Director General Interimar,
Directia Genere:??{/Administrativé

Davin Cristi entiu

Director Interimar,
Directia Achizitii Publice si Mopitorizare Contracte
Ec. Marian DANAILA

fntocmit,
Ec. Daniela M#dalina MIHAI

)
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CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Universitatea Dunérea de Jos din Galati 1si propune achizitionarea de ,,Servicii de proiectare si

execufie de lucrdri pentru instalafia de racordarea la refeaua electricd, pentru realizarea
circuitului AAR §i a stabilizatorului de tensiune §i pentru realizarea instalatiei de protectie
Impotriva trasnetului a locului de consum permanent Centrul de cercetare REXDAN, str.George
Cosbuc nr.98, Galati”.

2. CERINTE GENERALE

Caietul de Sarcini — face parte din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerinfelor pe
bazi cérora se elaboreazi de citre fiecare ofertant propunerea tehnica.

In acest sens orice ofertd prezentatd va fi luatd in considerare, dar numai in masura in care
propunerea tehnici si de calitate se Inscrie in limitele cerintelor din Caietul de Sarcini. Ofertarea cu
caracteristici care nu raspund cerintelor previzute in Caietul de Sarcini atrage descalificarea
ofertantului.

Prevederile §i cerintele Caietului de Sarcini au caracter obligatoriu si nu vor exonera ofertantul
castigitor de raspunderea de a asigura calitatea serviciilor prestate, prin efectuarea verifichrilor
necesare sau care sunt previzute in standardele si normale in Vlgoare privind testarea calitafii
serviciilor.

In aceste conditii se vor indica doar caracteristici tehnice ale lucrarilor si serv1c1110r ce urmeazi a
fi prestate. ‘

In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constatd ci anumite clemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau cé nu corespund cerin;elor prevazute In Caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile Caietului de sarcini.

Toate caracteristicile tehnice solicitate in caietul de sarcini sunt obligatorii. Nerespectarea
in totalitate a acestor caracteristici tehnice va conduce la declararea ofertei ca fiind
neconformai.

3. TERMEN DE PRESTARE/EXECUTIE

Etapa 1 - Servicii de proiectare pentru realizarea instalatiei de racordare, proiectarea circuitului
pentru sistemul AAR §i a stabilizatorului de tensiune , dimensionarea instalatiei de de protectie
impotriva trasnetului
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Durata serviciilor de proiectare pentru intocmirea documentatiei privind obtinerea Certificatului
de Urbanism este de maximum 5 zile calendaristice din momentul predirii amplasamentului
pentru proiectare.

Durata serviciilor de proiectare pentru Intocmirea documentafiei necesare de obtinere a avizelor
si acordurilor, solicitate in Certificatul de Urbanism, este de maximum 5 zile calendaristice.

Durata serviciilor de proiectare pentru intocmirea documentatiei de obtinere a Autorizatiei de
Construire este de maximum 10 zile calendaristice din momentul obfinerii tuturor avizelor si
acordurilor solicitate de Certificatul de Urbanism.

Durata serviciilor de proiectare pentru Intocmirea documentatiei tehnico-economice (PT+DE)
previzutd Tn caietul de sarcini este de maximum 20 zile calendaristice de la introducerea
documentiei pentru obtinerea Autorizagiei de Construlre la Serviciul de Urbanism, al Primaériei
Municipiului Galati.

Durata de executie a lucrérilor pentru :

Etapa 2 - Executie de lucrfiri pentru realizarea instalatiei de racordare este de maxim 45 zile
calendaristice de la livrarea utilajelor (Postul de transformare in anvelopa de beton 160kV),
obtinerea tuturor acordurilor, avizelor §i autorizaiile necesare §i comunicarea inceperii lucrarilor la
Priméria Municipiului Galafi si Inspectoratul de Stat in Constructii Galati, plata taxelor ISC de
0,1% si 0,25% si a predarii amplasamentului ;

Datoritd crizel de semiconductori gi a situatiei internajionale, producatorii au termene de
livrare foarte mari la echipamente, termenul de livrare va fi intre 4 §1 6 luni.

Etapa 3 - Realizarea circuitului pentru sistemul AAR (aclansarea automati a alimentarii de
rezervdl) si cuplarea la punctul de transformare este de 20 zile calendaristice de la livrarca
utilajelor, obtinerea tuturor acordurilor avizelor si autorizatiile necesare §i comunicarea Inceperii
lucririlor la Priméria Municipiului Galafi si Inspectoratul de Stat in Constructii Galati, plata taxelor
ISC de 0,1% si 0 25% si a preddrii amplasamentului (dupa etapa 2)

Etapa 4 - Realizarea circuitului pentru stabilizatorul de tensmne sl cuplarea la
echipamentele sensibile este de 20 zile de la obtinerea tuturor acordurilor avizelor gi autorizatiile
necesare si comunicarea Inceperii lucrarilor la Priméria Municipiuhui Galafi i Inspectoratul de Stat
in Constructii Galati, plata taxelor ISC de 0,1% si 0,25% si a predérii amplasamentului (dupa etapa
2); :
Etapa 5 - Executia lucrdrilor de montare a instalatiel de protectie Tmpotriva trisnetului
(dispozitivul de captare , conductoarele de coborare, priza sau prizele de legare la pamant etc) este
de 30 zile de la obfinerea tuturor acordurilor avizelor §i autorizatiile necesare §i comunicarea
inceperil lucrarilor la Prim#ria Municipiutui Galati s1 Inspectoratul de Stat in Constructii Galati,
plata taxelor ISC de 0,1% si 0,25% si a predérit amplasamentului (dupi etapa 2).

Termenul de livrare a utilajelor si echipamentelor si executia lucrarilor este intre 165 zile
calendaristice si 225 zile calendaristice.

Termenul estimativ pentru predarea amplasamentului este de 2 zile de la semnarea contractului.
Precizam ca nu exista riscul de a nu putea pune la dispozitie amplasamentul.

Instalarea echipamentelor si utilajelor in postul de transformare se va face in aga fel Incét si nu
fie perturbate perioadele de activitate ale cercetitorilor si cadrelor didactice prin intreruperea
energieie electrice. Etapa de instalare va {i stabilitd de comun acord intre autoritatea contractants gi
antreprenor .

4. GARANTIA LUCRARILOR
Perioada de garantie de buni executie pentru lucriri este de min 36 de luni si decurge de la
semnarea, {Ard obiectii, a procesului verbal de receptie la terminarea [ucrérilor.
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Eventualele degradiri ce apar in termenul de garantie a lucrdrilor executate, precum si
propurnerile ficute de comisia de receptie la terminarea lucrdrilor vor fi remediate, respectiv
realizate de Antreprenor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzitor si la termenele stabilite de
Autoritatea confractantd .

Timpul de mobilizare pentru efectuarea remedierilor in perioada de garantic va fi de maxim
1 ord. Timpul de remediere in pericada de garantie va fi de maxim 7 zile de la comunicarea scrisi a
autoritdtii contractante.

Perioada de garanfie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in
aceasti perioada.

5. CERINTE TEHNICE

5.1. SITUATIA EXISTENTA

Imobilul sediul Centrului de Cercetare REXDAN din Galati, str.George Cosbuc nr. 98, are
nr.cadastral CAD: 113609-C1 si Carte Funciard Nr. 113609. in prezent cladirea este functionald si
are ca destinatie sediu de firma.

Cladirea Centrului de Cercetare REXDAN din Galati cuprinde laboratoare de cercetare
ultraperformante dotate cu echipamente de ultimi generatie, sald de conferine, birouri si spatii de
depozitare.

Laboratoarele sunt dotate astfel incét sé faciliteze realizarea unei cercetéiri avansate in zona
bazinului hidrografic al Dundrii. Fiecirui domeniu de cercetare vizat in cadrul proiectului, ii este
atribuit-un laborator fix pozifionat in interiorul cladirii, respectiv: laboratorul de analize si
determindri fizico-chimice; laborator destinat cercetérilor asupra ecosistemelor acvatice, respectiv
evaluarea calitdtii apei prin analiza florei §i faunei acvatice; laborator destinat cercetirilor de
geneticd asupra faunei si florei acvatice si terestre; laboratorul destinat cercetarilor hidrologice,
batimetrice $i topografice, respectiv schimbérilor morfologice i morfometrice Tn spatiu si timp a
albiei si apelor de suprafatd si terenurilor; laborator destinat determindrilor calitdtii aerului si a
nivelului de poluare atmosferica.

Centrul de cercetare REXDAN are instalatia de racordare existentd in momentul emiterii
avizului: bransament electric aerian tip TYIR 3X16+25 mmp (I.=27ml), racordat din LEA 0,4kV
TORSADATA str. GEORGE COSBUC din dreptul stalpului de retea tip SC 10001, pana la suport
acoperis montat la limita de proprietate in interior, in coborére protejat in tub PVC péna la BMPT
In=25A echipat conform specificatiei Flectrica ST4 /2014, metalic, montat pe gardul de beton, in
interior. Boma de legare la pamant a BMPT este legata la prize de pamant existenta. (instalatie
electrica aferenta PT 1259, PTS MUNCA, 6/0,4, 400kVA).

SITUATIA PROPUSA

Prin achizitionarea si instalararea echipamentelor pentru laboratoarele din cadrul Centrului
de cercetare REXD AN puterea instalatd existenta se majoreazd pni la 194,85 kW,
fn aceste conditii se impune refacerea instalatiei de racordare a Centrului de cercetare REXDAN
conform Avizului tehnic de racordare pentru consumator noncasnic nr. 3050220108275 din
22.03.2022 emis de Distributie Energie Electricd Romania Sucursala Galati.
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Pentru refacerea instalatiei de racordare a Centrului de cercetare REXDAN la refeaua electricd
cét si protejarea i, se impune elaborarea serviciilor de proiectare si executiei lucrérilor astfel:

— Etapa 1 -Servicii de proiectare pentru realizarea instalatiei de racordare, proiectarea
circuitului pentru sistemul AAR gi a stabilizatorul de tensiune, dimensionarea instalatiei
de de protectie Impotriva trasnetului;

— FEtapa 2 - Execufie de lucriri pentru realizarea instalatiei de racordare

— Etapa 3 - Realizarea circuitului pentru sistemul AAR (aclansarea automatd a alimentarii
de rezervd) si cuplarea la punctul de transformare

— Etapa 4 - Realizarea circuitului pentru stabilizatorul de tensiune si cuplarea la
echipamentele sensibile

— Etapa 5 - Executia lucrdrilor de montare a instalatiei de protectie impotriva trasnetului

(dispozitivul de captare , conductoarele de coborare, priza sau prizele de legare la
pamant etc)

Materiale utilizate:

Se vor folosi numai materiale noi existente pe piatd agrementate tehnic conform cerintelor
standardului ISO 9001:2001 .

Cerinte de bazi
- La proiectarea/verificarea si executia instalatiilor electrice trebuie s# se respecte prevederile Legii
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificdrile ulterioare, referitoare la cerintele
~ esentiale de calitate:
a) rezistentd mecanicd §i stabilitate;
b) securitate la incendiu;
¢) igiend, sdndtate si mediu Inconjurator;
d) sigurantd si accesibilitate in exploatare;
) protectie impotriva zgomotului;
f) economie de energie si izolare termicé;
2) utilizare sustenabila a resurselor naturale.
- Toate echipamentele folosite pentru protectie, izolare, mascare, suporturi, trebu1e sd fie in
concordanta cu clasa de influente externe in care se monteaza.
- Incadrarea in clasele de reactie la foc si rezistentd la foc a materialelor se face in conformitate cu
prevederile reglementérilor specifice.
- Echipamentele electrice se aleg {indndu-se seama de tensume curent, frecventd, curentul de
scurteircuit, factorul de putere, regimul de lucru (continuu, intermitent) precum si alte caracteristici
particulare, care irebuie luate In consideratie la alegerea echipamentelor electrice, conform
indicatiilor producitorilor. |
Echipamentele electrice se aleg respectdnd clasele de protecfie minime necesare in functie de
categoria Incéperilor, clasificate dupé influentele externe.
- Dac intr-un amplasament se exercitd mai multe influente externe, caracteristicile echipamentelor
electrice se aleg astfel incét sé fie satisfdcute conditiile cele mai dezavantajoase.
- Caracteristicile echipamentelor electrice alese nu trebuie sd provoace efecte diunitoare altor
echipamente electrice sau si afecteze buna functionare a retelei de alimentare.

Lucririle de executie, descrise mai sus, pentru ,,Servicii de proiectare §i executie de lucrdiri
pentru instalatia de racordarea lu refeaua electricd, pentru realizarea circuitului AAR §i a
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stabilizatorului de tensiune §i pentru realizarea instalatiei de protectie impotriva trisnefului a
locului de consum permanent Centrul de cercetare REXDAN, str.George Cosbuc nr.98, Galati”,
vor fi executate si decontate etapizat, repectiv:

— - Etapa 2 - Executie de [ucrdiri pentru realizarea instalatiei de racordare ;

— FEtfapa 3 - Realizarea circuitului pentru sistemul AAR (aclansarea automatd a
alimentarii de rezervi) si cuplarea la punctul de transformare ;

— Etfapa 4 - Realizarea circuitului pentru stabilizatorul de tensiune si cuplarea la
echipamentele sensibile ;

— Etdpa 5 - Executia lucririlor de montare a instalatiei de protectie impotriva
trasnetului (dispozitivul de captare , conductoarele de coborare, priza sau prizele de
legare la pamant etc) cat si platbanda pentru asigurarea impdmantdrii echipamentelor
de pe acoperisul cladirii ;

Ordinea etapelor pentru execufia lucrdrilor va fi previzutd de proiectant in documentafie 5i va
fine cont de ceingele minime din prezentul caiet de sarcini.

6. ETAPELE CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

Prin depunerea unei Oferte ca rdspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumé cé
Antreprenorul are cunostinte si are In vedere toate si orice alte reglementéri aplicabile si ¢d le-a luat
in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbdéri legislative de naturd si
influenteze activitatea Antreprenorului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Antreprenorul are obligatia de a informa Autoritatea Contractantd cu privire la conseciniele asupra
activititilor sale ce fac obiectul Contractului, de a propune un plan de misuri si de a isi adapta
activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile. in cazul in care vreuna din regulile
generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii
Ofertei, se considerd ci regula respectivd este automat inlocuitd de noile prevederi in- vigoare
conform legii i cd Antreprenorul are cunostin{i de aceste schimbiri §i le-a avut in vedere la
depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini. _

Ofertantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrérilor In conditii de maxima
securitate si In deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederilor
referitoare la securitate §i séndtate in munci gi controlul calitifii cuprinse In standarde/ instructiuni /
proceduri/ghiduri, aplicabile in speté.

Ofertantul va fi finut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar i tn situatia in care
au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urménd sé raspundd fatad de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectérii oricéror prevederi legale gi
normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de citre Antreprenor sau de cétre subcontractantii acestuia a oricérei prevederi legale sau
normative aplicabile.

Ofertantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederilor
referitoare la securitate si séndtate ITn munca st controlul calitdfii cuprinse in standarde/ instructiuni /
proceduri/ ghiduri, aplicabile in speté.
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6.1. ETAPA DE ELABORARE A DOCUMENTATIEI
DESCRIEREA SERVICIILOR

Etapa 1 - Servicii de proiectare pentru realizarea instalatiei de racordare, proiectarea
circuitului pentru sistemul AAR si a stabilizatorului de tensiune , dimensionarea instalatiei de
de protectie impotriva trisnetului:

Etapa 1.a Servicii de proiectare pentru realizarea instalatiei de racordare;

Etapa 1.b Servicii de proiectare pentru realizarea circuitului pentru sistemul AAR (aclansarea
automatd a alimentarii de rezervd) si cuplarea la punctul de transformare ;

Etapa 1.c Servicii de proiectare pentru realizarea circuitului pentru stabilizatorul de tensiune
§i cuplarea la echipamentele sensibile ; :

Etapa 1.d Servicii de proiectare pentru dimensionarea si montarea instalafiei de protectie
impotriva trasnetului (dispozitivul de captare , conductoarele de coborare, priza sau prizele de
legare la pamant etc) cat si platbanda pentru asigurarea impdmantirii echipamentelor de pe
acoperisul cladirii ;

Documentatia tehmco - economica aferentd se va face peniru toate lucririle si se elaboreaza in
urmétoarele faze:

— elaborarea documentatici pentru obtinerea Certificatului de Urbanism;

— elaborarea documentatiei pentru obfinerea avizelor si acordurilor, solicitate in Certificatul de
Urbanism;

— elaborarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI)

-~ -se’ va -asigura refacerea si/sau modificarea documentatiei- in - functie de observatiile

institutiilor care vor emite avizele prevazute in Certificatul de Urbanism;

— se va lua in calcul elaborarea studiilor geotehnice, ridicarii topografice, alte studii daca sunt
solicitate prin Certificatul de Urbanism ;

— claborarea Proiectul pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire (P.A.C.) si
proiectului de organizare a executiei lucrérilor (P.O.E) ;

— elaborarea Proiectului tehnic (PT), Detaliile de Executie (DE), Caietele de sarcini pe
specialitdfi pentru executia lucrérilor ;
— ajustarea, completarea si/ sau modlﬁcarea Proiectului tehnic si a detaliilor de executie ca
urmare a recomandarilor verificatorului/ verificatorilor de proiect;

— elaborarea Planului de securitate gi sénatate conform HG 300/2006 insugit de coordonatorul
SSM;

— elaborarea Devizului General si a Listelor cuprinzand cantitétile de lucréri ;

— elaborarea graficului general de realizare a investitiei publice ;

— emiterea de Dispozifii de santier pentru rezolvarea tuturor problemelor tehnice ce apar pe
parcursul executdrii lucrérilor;

— Intocmire raport la terminarea executiet pentru toate specialitatile;

— Elaborarea documentatiei ,,As Build”- Cartea constructiei. Parte scrisd, parte desenati,
verificatd de verificatori de proiecte atestati MLPAT/ANRE;

— asigurarea asistentei tehnice de ctre proiectant pe toatd perioada de executie a lucrarilor si
intocmirea raportul pe specialitati privind executia lucrdrilor in conformitate cu prevederile

H.G nr. 343/2017 — privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora;

Documentatia tehnicd la faza predati, va fi semnati §i stampilatd prin grija proiectantului de
cdtre specialisti verificatori de proiecte atestati MLPAT/ANRE, altii deciit specmhgtu elaboratori
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ai proiectelor, pentru fiecare specialitate in parte conform prevederilor art. 13, alin (1) din Legea
10/95

Proiectul tehnic trebuie si cuprindé tn mod obligatoriu:

» Piese scrise si desenate pentru executia lucréirilor pentru toate instalatiile si constructiile

* Programele de control si conditiile de receptie a lucrarilor;

* Precizarea clasei de importantd a constructiilor;

» Exigentele la care trebuie supuse verificirii conform reglementéarilor legale, proiectele tehnice
pe specialititi inclusiv documentatiile tehnice PAC+POE;

* Graficul general de executie a lucrarilor.

Neclarificarea/netratarea anumitor detalii privind datele de proiectare, a unor conditii existente
in teren, a unor conditii solicitate de avizatori sau impuse de anumite norme legale, Tnainte de
elaborarea proiectului, absolvd Beneficiarul de rdspunderea de a aviza proiectul, proiectantului
revenindu-i obligatia de a reface proiectul dacé obiectiunile Beneficiarul sunt justificate.

In situafia in care pe parcursul executiei se constata: _

+ lipsa unor péarti din proiecte pe specialitdfi datoritd necoordondrii care nu permit terminarea si
punerea in functiune a obiectului;

» ¢rori de calcul si lipsa unor detalii de executie;

* neconcordanta solutiilor proiectate cu caracteristicile din teren desi acestea erau sau puteau fi
cunoscute la data elabordrii proiectului, proiectantul va pune la dispozitia Beneficiarului, toate
completdrile necesare la documentatie.

In situatia In care pe parcursul executiei se aduc modificiri la proiecte, proiectantul va reface,
fard platd, toate planurile gi piesele scrise, dupi caz, afectate de modificari. Constatarea necesitatii
refacerii planurilor g1 dupé caz a pieselor scrise se va face pe tot parcursul executiei lucrdrilor i cu
ocazia recepiiei termindrii lucrarilor i probelor de functionare. :

Proiectantul are obligatia de a intocmi toatd documentatia necesard pentru actualizarea
proiectului tehnic de executie la finalizarea lucrarilor - “as built’, daca este cazul.

Proiectantul va fi prezent pe santier pe parcursul executiei lucririlor conform reglementérilor

legale privind calitatea in constructii, la fazele determinante §i ori de céte ori este chemat pentru o

clarificarea neconformititilor sau a situatiilor nepreviizute constatate pe santier.
De asemenea, Proiectantul va avea urmaitoarele obligatii: _

a) Proiectantul va solutiona toate neconformitatile, deficientele de proiectare, sesizate pe
parcursul executiei §i care nu asigurd nivelul de calitate corespunzitor cerinfelor esentiale
(prevazute prin proiect si prin normele si normativele specifice) si va urméri aplicarea pe gantier a
solutiilor adoptate, dupé Insugirea acestora de cétre verificatori de proiecte atestati, in conformitate
cu art.5 lit.b) din Regulamentul privind controlul de stat al calitdtii in constructii aprobat prin HG
nr. 492/2018 coroborat cu art.23 lit.e) si lit.f) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
cu modificérile si completérile ulterioare;

b) Proiectantul va solutiona toate neconformitdtile, deficientele de proiectare si va stabili modul
de fratare a defectelor apdrute in executie din vina proiectantului, §1 care nu asigurd nivelul de
calitate corespunzifor cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor .(previzute prin proiect gi
prin actele normative si reglementdrile tehnice specifice) $i va urméri aplicarea pe santier a
solutiilor adoptate, dupé insusirea acestora de catre verificatori de proiecte atestati, in conformitate
cu art.5 lit.b) din Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat prin HG
nr. 492/2018 coroborat cu art.23 lit.e) si lit.f) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
cu modificarile si completirile ulterioare;

¢) Proiectantul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va intoemi si va prezenta in fata
comisiei de receptie referatul privind modul in care a fost executatd lucrarea, in conformitate cu art.
15 lit. i) din Hotarirea Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
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e) Proiectantul va participa la Intocmirea cirtii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor
executate, conform art.23 lit.g) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in construc‘;u cu modificérile
i completérile ulterioare;

f) Proiectantul coordonator de proiect si, dupd caz, proiectantii pe spec1al1ta‘;1 asigurd
participarea obligatorie, la toate fazele de executic stabilite prin proiect si la receptia la terminarea
Iucrérilor, conform art. 23 lit.i) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile
g1 completirile ulterioare.

La elaborarea documentatiei se va tine seama si de urmitoarele acte normative:

— Hotérrea Guvernuhui nr. 907/2016 etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice",

— Hotérérea nr. 742/2018 privind modificarea Hotardrii Guvernului nr. 925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare tehnica de calltate a proiectelor, a
executiei lucririlor si a constructiilor

— Legeanr. 10/1995, privind calitatea In constructii, cu modificarile si completirile ulterioare;

— Legea nor. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu
modificérile si completérile ulterioare;

— Legea energiei electrice §i a gazelor naturale nr. 123/2012,; cu modificarile si completarile
ulterioare;

— Legea nr. 307/2006 privind apérarea impotriva incendiilor

— Legea 319/2006 privind securitatea gi sanitatea in munca

— 17 2-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni péné la
1000Vc.a. si 1500 Vee.;

- HG 1425 2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si séndtatii in
muncd nr. 319-2006;

— Toate Normativele, normele specifice in vigoare aplicabile prezentei proceduri;

Documentatia tehnico-economic3 va fi predata beneficiarului in 3 exemplare pentru fiecare fazi
de proiectare, iar pentru faza PT+DDE se vor preda 5 exemplare.

Dupa verificarea si avizarea documentatiei in conformitate cu prevederile HG 925/1995 de ciitre
verificatori tehnici atestafi va fi scanatd si predatd beneficiarului pe suport hartie si in format
electronic, iar drepturile de proprietate asupra acesteia va fi transferatd in totalitate citre autoritatea
contractanta.

Documentatia tehnico~-economica :
1. Format electronic editabil ( *doc , *dwg, *xls) intr-o structura de figiere avind urmatoarea
configuratie:
— Folder “Parte scrisa" (editabil format * doc sau echivalent)
— Folder “Parte desenata” (editabil- format * dwg)
—~  Folder “Deviz general" (editabil - format *xls sau echivalent)
— Folder “Grafic de executie" { editabil, de preferat format *mpp sau *xIs)
— Folder " As build” (plansele in format *dwg)
2. Format electronic scanat ‘
Documentatia de proiectare va fi prezentatdl pe sectiuni, cu fisiere ce nu vor depasi 45SMb/fisier.
Scanarea se va face dupd documentatia tehnica ce va fi depusi in format letric si va congin
obligatoriu toate semnaturile i stampilele solicitate de legislatia in vigoare.
Denumirea fisierelor va fi aceeasi cu denumirea din cartus a planselor sau a continutului din
partea scrisd. Nu se vor recepfiona documentatii cu fisiere ce au denumiri generice.
3. Formatul letric:
- 3 exemplare — Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii;
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- 3 exemplare - Planul de sindtate si securitate pe santier si dosarul de interventii ulterioare

- 5 exemplare - Proiect tehnic de executie (piese scrise si desenate) ( PTh);

- 5 exemplare - Proiect tehnic de executie cu valori (piese scrise si desenate} cu antemasurétori;
- 5 exemplare - Deviz general original (DG);

- 3 exemplare - Studiu topografic la finalizarea lucrérilor AS BUILT;

- 3 exemplare - Documentatiei ,,As Build”- Cartea constructiei. Parte scrisé, parte desenatd

Dupd Incheierea contractului de racordare cu Distributie Energie Electricd Roménia — Filiala
Galati, ofertantul va prezenta proiectul tehnic pentru avizare in CTA-DEER.
Documentatia tehnico-economica, verificati de citre verificatori tehnici atestati, va fi

scanatd g1 predati beneficiarului pe suport hartie si in format electronic, iar drepturile de proprietate
asupra documentatiel va fi transferatd in fotalitate cétre autoritatea contractantd Universitatea
L~Dundrea de Jos” din Galati odatd cu plata serviciului.

Ofertantul este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor Inscrise in facturi si se obliga sa
restituie sumele incasate necuvenit si foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare in
urma controalelor organclor abilitate.

6.2. ETAPA DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Descrierea lucrarilor

6.2.1 Etapa 2 - Execufie de lucrdri pentru realizarea instalatiei de racordare

Lucrarile pentru instalatia de racordare a Centrului de cercetare REXDAN se vor executa
conforn Avizului tehnic de racordare pentru consumator noncasnic nr. 3050220108275 din
22.03.2022 emis de Distributie Energie Electrica Romama Sucursala Galati g1 documentafiei
tehnico-economice avizate in CTA -DEER . ‘ s
Lucrari pentru realizarea instalagiei de racordare: Racord 20kV:

- sectionare LES 20 kV ST Galati Centru-PT Casa de Cultura, mansonarea si montare LES 20 kV in
lungime de cca. 10 m cu cablu tip A2XS(FL)2Y 3x1x150 mmp. intrare-iesire in PTAB proiectat;
PTAB:

PTAB 20 kV-160kVA proiectat (cu posibilitate de montare un trasformator 20/0,4kV-630kVA), cu
actionare din interior, montat pe teren pus la dispozitie de Universitatea Dunarea de Jos (conforma
Adresa nr. 6717/02.03.2022), echipat cu:

-celule modulare 24 kV, 630 A, 16 kA (1s),izolatia barelor in aer, comutatie in SF6, prevazute cu
rezistente anticondens.

a) 2 buc. celule de linie ( sosire din ST. Galati Centru, plecare PT Casa de Culturaa) echipate cu
separator de sarcina 630A, cu CLP, motorizare la 48 V cc, indicatoare de tensiune si indicatoare de
defecte polifazate s1 monofazate;

b) 1 buc. loc liber celula de linie;

c) o celula de transformator echipata cu separator de sarcina cu CLP si sigurante fuzibile 10A,
terminal de protectie;

d) transformator de putere cu pierderi reduse conform ST11/2020, 20/0,4 kV - 160 kVA;

e) tablou de distributie 0,4 kV echipat cu:

- intrerupator tripolar montat pe general trafo cu In=250A cu reglat Ir=(0,4-1)In.

- transformatori de masura de curent 200/5A si Contor electronic trifazat de energie activd si
reactivi pentru balata;

- curentul nominal al barelor de alimentare i al barelor colectoare principale: 1600 A

- curentul nominal a] barelor de distribugie: 400 A

- plecari echipate cu separator tripolar vertical cu actionare pol cu pol tip STI400+MPR 125A
fuzibil, iar pe plecarea spre utilizator, se va monta un intrerupator tripolar In=250A si Ir=0,81n;

- pe una din plecari se va realiza alimentarea serviciilor interne care va fi contorizata.
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f) Dulap electroalimentare DSI ca/ce, destinat alimentarii consumatorilor interni, echipat cu :

- Redresor automat 400 (230) Vca./ 48Vcee, Id = 20A; '

- Baterie tampon 48Vee/ 39Ah , de tip etanas VRLA-gel , manageriata;

- circuite de distributie protejate cu intrerupatoare automate MCB pentru alim. consumatorilor
proprii 400/230V ca si 48Vcc;

- circuite secundare pentru supraveghere si semnalizare in SCADA: MCB declansat, tensiune ca/cc
in afara limitelor(<Uca, <Ucc<), defect de izolatie in circuitele de c.c.(Riz.ce<), redresor defect
general.

g) Dulap SCADA pentru teleconducere post trafo de retea, echipat cu :

- RTU — echipament pentru achizitie si transmitere date, dimensionat pentru post trafo cu 4 celule
m.t. si prevazut cu:

- Interfata de proces intrari/iesiri digitale DI/DQO la tensiunea 48 Vec;

- Interfata AN - comunicatie locala cu terminale inteligente IEDS (relee protectie numerice),
protocoale de comunicatie acceptate : [EC 61850/ Modbus / DNP 3,

- Interfata WAN - protocol IEC 60870-5-104, pe port RJ45.

- Switch LAN - de tip industrial, cu management § porturi TX , 10/100Mbps , RJ45.

- Router cu servicii avansate de securitate pentru comunicatia la PCC SCADA. :

- 2 porturi Ethernet LAN/WAN (RJ45), 10/100/1000 Mbps ;

-2 porturi seriale RS232/RS485, configurabile;

- Interfata WWAN 3G(4G)/GPRS, dual SIM, cu antena exterioara 10dB.

- Alimentarea echipamentelor SCADA se va face la tensiunea 48Vec (din dulap DSI).

h) Instalatie de legare la pamant cu Rp < 1 ohm. '

Coloana si BMPT:

- cablu subteran tip AC2xABY 3x120+70mmp (Sml), racordat din TDRI a PTAB proiectat, pana la
BMPTi200A, cu soclu propriu/montaj ingropat in beton, echipat conform specificatiei Electrica —
ST4/2020, POLIESTER ARMAT CU FIBRA DE STICLA (PAFS), care se va monta pe domeniul
public, la limita de proprietate. Bornele de legare la pamant a BMPT-ului, se vor racorda la priza de
pamant care se va realiza prin tariful de racordare.

6.2.2. Etapa 3 - Realizarea circuitului pentru sistemul AAR (aclansarea automatd a alimentarii
de rezervd) si cuplarea la punctul de transformare

Pentru asigurareq continuitdfii alimentirii cu energie electricd a consumatorilor vitali din
Centrul de cercetare REXDAN Universitatea Dundrea de Jos din Galati a achizitionat un grup
generator cu urmatoarele caracteristici:

- Generator stationar carcasat cu automatizare 110kV/88kW - 400V

Putere: ‘
~ in Stand-by: 110kVA/88kW/167 A, cos 9p=0,8;
in Prime: 100kVA/79kW/150A, cos ¢=0,8;
Puterea maximé 110kVA/ cos 9=0,8;
Tensiune: 400/230Vca;
Turatia 1500 rpm ;
Tesiri MCB si GCB
. iesiri digitale configurabile
. intrari analogice configurabile,
Alarma la nivel maxim de combustibil (alimentare) s1 la furt de combustibil;
Dimensiuni de gabarit 2980x1100x2000mm;
Grad de protectie IP 23;

Consumatorii vitali care se doresc a mentine in functiune in cazul unei lipse ale alimentirii
cu energie electricd din refeaua electricd publicd sunt :

| Nr. | Denumirea echipamentuiui |  Puterea instalata | Laboratorul/etajul
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(kW)
Frigider de laborator (2 buc) 0.5 kW Demisol — satiu

depozitare

2 Congelator de laborator (2 buc) 1 kW Demisol — safiu
depozitare

3 Sistem extractie In faza lichida 0,5 kW Demisol - LP

4 Sistern extractie In faza solida 0,5 kW Demisol - LP

5 Cititor de microplaci multimodal 0,5 kW LAI (parter)

6 FC76 Micro-FT-IR . 1 kW LSP Laborator

7 FC41-1CP-MS 10 kW spectrometrie (parter)

8 FC13 GC-MS 6 kW LCR Laborator

9 FC29 LC-MS/MS 8§ kW cromatografie (parter)

10 Radiometru 1 kW Terasa/Acoperis

11 Radar ,  1L5kW Terasa/Acoperis

12 Ceilometru - 0.8 kW Terasa/Acoperis

13 Statie meteo 0.3 kW Terasa/Acoperis

14 Analizor particule 1,5 kW La sol in spate cladire

15 Ultracongelator [,4 kW L6 LG (etajul 2)

16 ECO 2 Microscop lumina transmisa 400 VA L5 LE - Etajul 2

17 ECO_1 Stereomicroscop de cercetare 300 VA L5 LE —~ Etajul 2

cu camera fotodigitala '

Nominalizarea acestor consumatori s-a fidcut peniru a putea cuantifica cat mai precis lucrivile
necesare pentru dimensionarea acestuia (cabluri, intrerupdtoare, gruparea pe circuite );
- 6.2.3.. Etapa 4 - Realizarea circuitului pentru stabilizatorul de tensiune §i cuplarea la
echipamentele sensibile
Pentru mentinerea tensiunii din circuitul electric la o valoare constantd pentru consumatorilor
vitali din Centrul de cercetare REXDAN Universitatea Dundrea de Jos din Galap a achizitionat
un stabilizator de tensiune cu servomotor 20kVA, trifazat,
Consumatorii vitali care trebuie sa fie menfinuti la o tensiune cit mai apropiatd de valoarea
nominald a tensiunii sunt :

Nr. Denumirea echipamentului Puterea instalata Laboratorul/etajul
crt. (kW)
1 Frigider de laborator (2 buc) 0.5 kW Demisol — satiu depozitare
2 Congelator de laborator (2 buc) 1 kW Demisol - satiu depozitare
3 Sistem extractie Tn faza lichida 0,5 kW Demisol - LP
4 Sistem extractie in faza solida 0,5kW Demisol - LP
5 Cititor de microplaci multimodal 0,5 kW LAI (parter)
6 FC76 Micro-FT-IR 1 kW LSP Laborator
7 FC41-1CP-MS 10 kW spectrometrie (parter)
8 FC13 GC-MS 6 kW LCR Laborator
9 FC29 LC-MS/MS 8 kW cromatografie (parter)
10 Radiometru 1 kW Terasa/Acoperis
11 Radar 1,5kW Terasa/Acoperis
12 Ceilometru 0.8 kW Terasa/Acoperis
13 Statie meteo 0.3 kW Terasa/Acoperis
14 Analizor particule 1,5 kW La sol in spate cladire
15 Ultracongelator 1,4 kW L6 LG (etajul 2)
16 ECO 2 Microscop lumina transmisa 400 VA L5 LE - FEtajul 2
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ECO_1 Stereomicroscop de cercetare 300 VA L5 LE - Etajul 2
cu camera fotodigitala

6.2.4. Etapa 5 - Executia lucrdrilor de montare a instalatiei de protectie impotriva trisnetului
(dispozitivul de captare , conductoarele de coborare, priza sau prizele de legare la pamant etc) cat
si platbanda pentru asigurarea impdmdntirii echipamentelor de pe acoperisul cladirii ;

Prin depunerea unei Oferte ca réspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma
cd Antreprenorul are cunostinte si are in vedere toate si orice alte reglementiri aplicabile si ci le-a
luat in considerare 1a momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbéri legislative de naturd s
influenteze activitatea Antreprenomlui in raport cu cerinfele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Antreprenorul are obligatia de a informa Autoritatea Contractants cu privire la consecintele asupra
activititilor sale ce fac obiectul Contractului, de a propune un plan de mésuri si de a isi adapta
activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile. in cazul in care vreuna din regulile
generale sau specifice nu mai sunt In vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii
Ofertei, se considerd cd regula respectivd este automat inlocuitd de noile prevederi in vigoare
conform legii gi cd Antreprenorul are cunogtinid de aceste schimbiri si le-a avut in vedere la
depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de
maximi securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea
prevederilor referitoare la securitate §i sdnitate In munci §i controlul calitétii cuprinse in standarde/
instructiuni / proceduri/ ghiduri, aplicabile In speta.

Autoritatea Contractantd nu va fi {inutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectédrii de catre Antreprenor sau de cétre subcontractan’;n acestuia a oricérei prevederi legale sau
normative aplicabile.

Cerinte/obligatii minim stabilite ce revin contractantulul pentru partea de executie a
lueririlor

Lucrérile vor fi executate In conformitate cu documentatia tehnicd aprobatd in ordinea
tehnologicd de executie, cu respectarea strict a programului pentru controlul calititii lucrérilor si a
fazelor determinante.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i siguranta tuturor
operafiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor §i a reglementirilor legii privind calitatea in constructii. Inainte de inceperca exccutici
lucrérilor, Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului graficul de executie a
lucriérilor, in ordinea tehnologici de executie, ori de cate ori este nevoie.

Materialele utilizate de contractantul executdrii lucriirilor trebuie si fie insotfite de
declarafiile de conformitate ale produc#torilor, prin care si se ateste conformitatea cu specificatiile
tehnice recunoscute in conditiile legii.

Toate materialele ce vor fi puse Tn operd, vor avea In prealabil, acceptul beneficiarului cu
privire la calitate, forma, culoare, aspect, etc.

In cazul In care transportul molozului se face cu o firma specializati se va prezenta contractul
Incheiat cu aceastd firma.

Predarea cétre beneficiar a tuturor deseurilor $i echipamentele reciclabile, recuperabile in
vederea valorificarii acestora si a materialelor ce pot fi refolosite: tdmplaria interioard, corpuri de
iluminat, aparataj electric, alte deseuri ficroase, etc pe baza de proces verbal de predare primire si
vor fi transportate si depozitate de citre contractant in locuri indicate de beneficiar.

Evacuarea deseurilor rezultate din desfaceri inclusiv a celor periculoase (vatd minerald, cartoon
bitumat etc.) - daca este cazul- se va face prin colectarea acestora gi transportarea lor de citre executant.

Refacered §i protectia mediului se va realiza atit prin méasurile ce vor fi luate in timpul
executiel (Imprejmuire, organizare de santier si transport pdmant, moloz, deseuri), cét si in timpul
functiondrii prin monitorizarea permanenta a:
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- aruncérii sau depozitirii degeurilor in afara locurilor autorizate;

- evacudrii de ape uzate direct in sol;

- producerii de zgomote si vibratii peste intensitdjile permise de normativele in
vigoare. ,

Materialele folosite vor avea caracteristicile previzute de standardele in vigoare sau de
prescriptiile tehnice gi trebuie s& fie Insotite de certificate de calitate, declaratii de conformitate, ete.

Calitatea lucrarilor si a materialelor incluse in oferts, in conformitate cu listele cantitatilor de
lucréri intocmite de proiectantul de specialitate, vor respecta prescriptiile tehnice in vigoare,

Lucrarile ce urmeaza si fie executate vor fi precizate In listele de cantitati de lucriri pe
categorii de lucrari din documentatia tehnico-economici ce va fi elaborati.

Ofertantul va executa lucrari in conformitate cu reglementirile legislatici in vigoare privind:

- securitatea gi séndtatea In muncd (Legea 319/2006, HG 1425/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, HG 1058/2006 -anexa 2, HG 1048/2006, HG 1146/2006);

- situatiile de urgent (Ord. 163/2007 sectiunea I},

- protectia mediului . :

7. PROPUNEREA FINANCIARA

Oferta financiar3 va fi prezentatd conform Formularului nr. 9 din sectiunea formulare, astfel:
1. Etapa 1 - Servicii de proiectare pentru realizarea instalatiei de racordare, proiectarea
circuitului pentru sistemul AAR §i a stabilizatorului de tensiune , dimensionarea instalatiei de de
protectie impoftriva trdsnetului pe ficcare faza de proiectare:
(a) Documentatia pentru Certificatul de Urbanism;
(b) Documentatia pentru obtinerea fiecfirui aviz si acord solicitate prin Certificatul de
Urbanism; _
(¢) Documentatia (referate de wverificare, Insusirea documentatiei tehnico-economice de
cétreverificatori de proiecte etc) pentru verificare MLPAT ;
(d) Documentatia pentru proiectul pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire
(P.A.C.) si proiectului de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E); '
() Documentatia pentru proiectul tehnic (PT), Detaliile de Executie (DE), Caietele de sarcini
pe specialititi pentru executia lucrarilor;
(f) Asistentd tehnicd pe perioada de executie a lucrérilor.
2. Estimarea valorii lucrarilor pe etape:

— Etapa 2 - Execufie de lucrdri penitru realizarea instalatiei de racordare ;

— Etapa 3 - Realizarea circuitului pentru sistemul AAR (aclansarea automatid a
alimentarii de rezervd) si cuplarea la punctul de transformare ;

—  Ftapa 4 - Realizarea circuitului pentru stabilizatorul de tensiune §i cuplarea la
echipamentele sensibile ;

— Etapa 5 - Executia lucririlor de montare a instalatiei de protectie impotriva
trdsnetului (dispozitivul de captare , conductoarele de coborare, priza sau prizele de

legare la pamant etc) cat si platbanda pentru asigurarea impdmantirii echipamentelor
de pe acoperisul cladirii ;

La intocmirea ofertei finanaciare se va {ine seama de urmitoarele:
- Procentul pentru cheltuieli indirecte va fi de maxim 10% ;
- Procentul pentru profit/beneficiu va fi de maxim 5%.
~ Manopera va tine cont de prevederile legale in vigoare si de incadrarea personalului
conform contractelor de munca.
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Pentru toate formularele si calculele aferente se vor utiliza 2 zecimale.

8. CONDITI PRIVIND CAPACITATEA TEHNICA
Ofertantul trebuie s& dovedeascd capacitatea tehnicd de Indeplinirea a contractului prin

existenta pei‘sonalului calificat si atestat In conformitate cu normativele in vigoare.

Ofertantul va trebuic sd faca dovada ca are experientd n lucriri de retele si instalatii electrice
de medie i joasd tensiune : :

Ofertantul va face dovada ca detine cu contract individual de munca sau cu contract de
colaborare cu declaratii de disponibilitate cel putin pentru urmatorii specialisti :

Servicii de proiectare :

- Coordonator echipé proiectare -absolvent de studii superioare electrice, atestat ANRE gradul
IITI A , avand o experientd profesionald generald de minim 5 ani; cu participarea pe parcursul
profesional in cadrul unui contract/proiect in cadrul ciruia a desfasurat activititi similare cu cele ce
fac obiectul contractului, experientd specificd doveditd prin implicarea in contracte de proiectare/
proiectare §i execugie in instalatii de medie tensiune avind responsabilitili si sarcini de proiectant
instalatii electrice de medie $i joasa tensiune conform legislatiei in vigoare;

- inginer proiectant instalatii electrice absolvent de studii superioare electrice, atestat ANRE
gradul III A, avind o experientd profesionald generald de minim 5 ani; cu participarea pe parcursul
profesional In cadrul unui contract/proiect in cadrul caruia a desfégurat activitati similare cu cele ce
fac obiectul contractului, experientd specificid dovedita prin implicarea in contracte de proiectare/
proiectare §i executie In instalatii de medie tensiune avand responsabilitafi g1 sarcini de proiectant
instalatii electrice de medie si joasa tensiune conform legislatiei in vigoare ;

- Verificatori autorizati MLPAT, ANRE pentru toate specialititile din documentatie;

Execufie de lucrari:

- Sef de santier absolvent de studil superioare electrice, atestat ANRE gradul 11T B, avénd o
experientd profesionald generald de minim 5 ani; cu participarea pe parcursul profesional in
cadrul unui contract/proiect In cadrul ciruia a desfdsurat activitiiti similare cu cele ce fac
obiectul contractului, experientd specificd doveditd prin implicarea in contracte in instalatii de
medie tensiune la nivelul céruia sa fii avut atributii de sef de santier;

Se vor prezenta documente din care sd rezulte relatia juridicd dintre Ofertant §i persoana
nominalizatd si §i se vor prezenta atestate/ calificari/ legitimatie, dupd caz.

- Responsabil cu’ sinitatea si securitatea muncii §i ISU pe santier, avand experientd
profesionald doveditd prin participarea in contracte la nivelul caruia sé fi desfdgurat activitii
similare.

Se vor prezenta documente din care sd rezulte relafia juridicd dintre Ofertant §i persoana
nominalizatd si §i se vor prezenta atestate/ calificdri/ legitimatie, dupd caz.

- Responsabil cu asigurarea calitatii lucréirilor avind experientd profesionald dovedita prin
participarea in contracte 1la nivelul céruia si fi desfgurat activititi similare. '

Se vor prezenta documente din care sd rezulte relatia juridicd dintre QOfertant si persoana
nominalizatd §i §i se vor prezenta atestate/ calificdri/ legitimatie, dupd caz.

- - Responsabil tehnic cu executia lucrdrilor de retele electrice si instalatii electrice - personal
atestat de Inspectoratul de Stat in Constructii define autorizafii in termen de valabilitate la data
limita de depunere a ofertelor, emisé de institutia abilitatd in domeniul luerérilor conform Legii nr.
10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv Ordinul MLPTL nr.777/2003;, avand experientd in domeniul
studiilor de minim 5 ani si experientd profesionald specificd doveditd prin participarea in contracte
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la nivelul céruia s fi desfigurat activititi similare.

Se vor prezenta documente din care sd rezulte relatia juridicd dintre Ofertant §i persoana
nominalizatd §i §i se vor prezenta atestate/ calificdri/ legitimatie, dupd caz.

— Responsabil tehnic cu execufia pentru lucrdri civile si industriale, specialitatea rezistent, -
define autorizafii In termen de valabilitate la data limitd de depunere a ofertelor, emisi de institutia
abilitatd Tn domeniul lucrérilor conform Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv Ordinul
MLPTL nr.777/2003, avand experientd In domeniul studiilor de minim 5 ani §i experientd

profesionald specificd doveditd prin implicarea in prin participarea in contracte la nivelul ciruia si
fi desfasurat activitifi similare.

Se vor prezenta documente din care sd rezulte relafia juridicd dintre Ofertant §i persoana

nominalizatd §i §i se vor prezenta atestate/ calificdri/ legitimatie, dupd caz.

- Personal de executie ;

Se vor prezenta documente din care sd rezulfe relafia juridicd dintre Ofertant §i persoanele
nominalizate §i se vor prezenta atestate/ calificdri/ legitimatie, dupd caz.
Se vor prezenta minim doi electricieni autorizafi ANRE din care minim unul si fie autorizat/atestat
ANRE IV B pentru instalatii electrice .
Autorizatiile si atestatele solicitate si fie valabile pe perioada contractului.
Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare dintre pozitiile de mai sus si vor depune copii
dupa contracte de munca, CV-uri insotite de diplome/atestate/certificate, declaratii de disponibilitate
pentru fiecare persoané nominalizatd In vederea derulirii pe toata durata Contractului.

La executarea lucrdrilor de instalatiilor electrice, vor fi respectate standarde, prescriptii tchnice
si acte normative in vigoare. Serviciile de proiectare si executia lucrarilor la instalatiile electrice vor
fi efectuate de citre personal autorizat ANRE..

Ofertantul va prezenta urmatoarele:

- Atestate ANRE tip C2A pentru execufia de lucréri pentru instalatia de racordare si de utilizare,
conform Ordinului nr. 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru
atestarea, executarea si verificare instalafii electrice;

- Atestat de tip C1A — pentru proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni
nominale de 0,4kV+20kV posturi de transformare cu tensiunea nominala superioard de cel mult
20kV, statii de medie tensiune, precum si partea electrica de medie tensiune a statiilor de fnaltd
tensiune conform Ordinului nr. 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru
atestarea, executarea si verificare instalatii electrice ;

- Dovada cd se afld pe Lista firmelor atestate ANRE care pot realiza lucréri in instalatiile
operatorului de retea Distribufie Energie Electricd Romania (DEER).

Autoritatea/entitatea contractantd va atribui contractul ,,Servicii de proiectare §i executie de
lucrdri pentru instalafia de racordarea la refeaua electricd, pentru realizarea circuitului AAR §i
a stabilizatorului de tensiune §i pentru realizarea instalatiei de protectie impotriva trisnetului a
locului de consum permanent Centrul de cercetare REXDAN, str.George Cosbuc nr.98, Galafi”,
ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasd din punct de vedere economic, pe baza
criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pref, conform prevederilor art. 187 alin. (3) lit.
(c), si alin (8) lit. (a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completérile ulterioare.

Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-pref va folosi urmiitorii factorii de evaluare:
1. Preful ofertei; '
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2. Componenta tehnicd.
Pentru ,,Componenta tehnicd” a fost stabilit un numdr de 2 subfactori, respectiv:
2.1. Garantie de bund execufie a lucrdarilor;
2.2, Calitatea §i experienta profesionald a personalului desemnat pentru executarea
contractului (experfi cheie propugi) pentru realizarea activititilor in cadrul contractului

Denumire factor de evaluare Pondere

1. Pretul Ofertei 60 %

Descriere: Componenta financiard

a) Pentru Oferta admisibild cu preful cel mai scdzut — 60 puncte;
b) Pentru restul Ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizind urmétoarea formulé:
Poretey = Pret (min) / Pref (n) x 60, unde:
Ppresn): punctajul obfinut de cdtre Oferta admisibila aﬂam sub evaluare;
Pref (min): cel mai scdzut dintre prefurile Ofertelor admisibile,
Pret (n): pregul Ofertei admisibile aflatd sub evaluare.

Punctajul pentru factorul de evaluare ,, Preful Ofertei”, cu o valoare de 60 de puncte din totalul de 100
de puncte i cu o pondere de 60 % din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda dupd cum urmeaza:

Punctajul pentru fiecare factor de evaluare inclus in ,, Componenra Tehnicd” va fi calculat utilizdnd
informatiile din Propunerea Tehnica prezentatd de citre ofertant.

Denumire factor de evaluare Pondere

2 Com onenta tehnicii
Garantie extinsi a lucrir.

T

PunctaJul pentru factorul de evaluare Gamnﬂe de bund execm‘le lucram cu o Valoare de 20 de
puncte din totalul de 100 de puncte i cu o pondere de 10% din totalul criteriului de atribuire.
Punctajul pentru Perioada de garantie de bund executie lucrarii — maxim 10 puncte, se calculeazi
astfel:

Numérul minim de luni pentru garantia de bund exccufie, care va fi punctatd este de 12 luni
suplimentar perioadei minime de garantie de bund executie de 36 de lumi, iar numarul maxim este
de 24 Juni, suplimentar perioadei minime de garantie de buna executie de 36 de luni. Orice ofertd cu
un numédr de luni de garantie de bund executie extinsd mai mare de 24 luni, nu va fi punctatd
suplimentar.

a) pentru cel mai mare nr. de luni de garantie buna executie ofertat se acordd 10 puncte;

b) pentru un nr. mai mic decét cel mai mare nr. de [uni de garantie buna executie, punctajul P(n) se
calculeazi proportional, astfel:

P L ) = GL ) /GL paxima x 20, unde:

P 6L @y punctaiul obtinut de cdtre oferta admisibild aflatd sub evaluare, pentru factorul de
evaluare tehnicd ,, G

GL yaima - cea mai mare dintre dumrele de garantia extinsd ,, GL" ale ofertelor admisibile aflate
sub evaluare;

GL () : Durata de garantia extinsd GL pentru oferta n aflatd sub evaluare

Notd: Ofertele care indeplinesc cerintele minime ale caietului de sarcini nu vor primi punctaj

(oferta este conformd) iar oferfele care nu respectd cerintele minime ale caietului de sarcini vor fi
declarate neconforme.

Expert ., chele - Se Va ﬁuncta expe.rien‘;é p‘ri)“feéibﬂélé 10%
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coordonator echipa proiectare a coordonatorului echipei de
proiectare.

Experienta profesmnala specificd
demonstratd prin definerea calitétii
de coordonator echipd proiectare in
contracte In care a prestat activitéti
similare cu cele ce fac obiectul
achizitiei. Prin activitaii similare cu
cele ce fac obiectul achizitiei se
intelege servicii prestate privind
coordonarea  activitdfilor  pentru
lucréri in instalatii de joasa si medie
tensiune.

- Pentru experienta specificd constind in participarea/implicarea pe parcursul profesional in cadrul
a 2 (doud) contracte/proiecte si 4 (patru) contracte/proiecte in cadrul cdrora a desfigurat activititi
similare cu cele ce fac obiectul contractului i in care si fi avut atributii de coordonator echipa
proiectare - se vor acorda 5 (cinci) puncte;

- Pentru experienta specificd constdnd in participarea/implicarea pe parcursul profesional in cadrul
a 5(cinci) contracte/proiccte si 7 (sapte) contracte/proiecte in cadrul cirora a desfisurat activititi
similare cu cele ce fac obiectul contractului §i Tn care sd fi avut atributii de coordonator echipd
proiectare - se vor acorda 10 (puncte) puncte;

- Cerinfa minim4 din caietul de sarcini pentru care nu se acordd punctaj: participarea pe parcursul
profesional In cadrul a unui contract/proiect in cadrul ciruia a desfagurat activitdti similare cu cele
ce fac obiectul contractului §i In care si fi avut atributii de coordonator echipi proiectare..

Notd: Ofertele care indeplinesc cerintele minime ale caietului de sarcini nu vor primi punctaj
(oferia este conformd) iar ofertele care nu respectd ceringele minime ale cazeruluz de sarcini vor fi
declarate neconforme.

Experientd Expert cheie — inginer | Se va puncta eXperien‘;a profesionald 10%
proiectant instalatii electrice a inginerului protectant instalaii
electrice.

Experienta profesionald specificd
demonstratd prin definerea calitégii
de inginer proiectant instalaii
electrice in contracte In care a
prestat activitati similare cu cele ce
fac obiectul achizitiei. Prin activitifi
similare cu cele ce fac obiectul
achizitiei se tntelege servicii prestate
privind coordonarea activitdtilor
pentru lucréri in instalatii de joasé st
medie tensiune

Pentru experienta specifici constdnd in participarea/implicarea pe parcursul profesional In cadrul a
2 (doudl) contracte/proiecte §i 4 (patru) contracte/proiecte In cadrul c#rora a desfasurat activitafi
similare cu cele ce fac obiectul contractului $i in care sd fi avut atributii de inginer proiectant
instalatii electrice - se vor acorda 5 (cinci) puncte;

- Pentru experienta specificd constand in participarea/implicarea pe parcursul profesional in cadrul
a 5(cinci) contracte/proiecte si 7 (sapte) contracte/proiecte in cadrul cirora a desfisurat activititi
similare cu cele ce fac obiectul contractului §i in care sa fi avut atribufii de inginer proiectant
instalatii electrice - se vor acorda 10 (puncte) puncte;

- Cerinta minimd din caietul de sarcini pentru care nu se acordd punctaj: participarea pe parcursul
profesional in cadrul a unui contract/proiect in cadrul ciruia a desfasurat activititi similare cu cele
ce fac obiectul contractului si in care s fi avut atribuii de coordonator echipa proiectare..

St Domneasca nr. 47, cod pesial BOO0G8. Galati, Romania, tei: +40 338 130 109, Tax: +40 236 461 353, e-mail reciorat@ugal.ro, web: www, ugal o
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Notd: Ofertele care indeplinesc cerinfele minime ale caietului de sarcini nu vor primi punctaf
(oferta este conformd) iar oferfele care nu respectd cerintele minime ale caietului de sarcini vor fi
declarate neconforme.

Experienta Expertului cheie - Sef de | Se va puncta experienta profesionald 10%
santier a sefului de gantier.

Experienfa profesionald specificd
demonstratd prin detinerea calitafii
de Sef de santier in contracte in care
a prestat activitati similare cu cele ce
fac obiectul achizitiei. Prin activitati
similare cu cele ce fac obiectul
achizitiei se intelege servicii prestate
privind coordonarea  activititilor
pentru lucréiri In instalatii de joass si
medie tensiune

- Pentru experienta specificd constind in participarea/implicarea pe parcursul profesional in cadrul
a 2 (doud) contracte/proiecte g1 4 (patru) contracte/proiecte In cadrul cérora a desfasurat activititi
similare cu cele ce fac obiectul contractului si in care si fi avut atribufii de sef santier - se vor
acorda 5 (cinci) puncte;

- Pentru experienta specificl constind in participarea/implicarea pe parcursul profesional in cadrul
a 5(cinci) contracte/proiecte i 7 (sapte) contracte/proiecte in cadrul cdrora a desfasurat activititi
similare cu cele ce fac obiectul contractulul si in care sd f1 avut atributii de sef santier - se vor
acorda 10 (puncte) puncte;

- Cerinta minima din caietul de sarcini pentru care nu se acordd punctaj: participarea pe parcursul
profesional in cadrul a unui contract/proiect in cadrul céruia a desfasurat activititi similare cu cele
ce fac obiectul contractului gi in care si fi avut atributii de coordonator echipi proiectare..

Notd: Ofertele care indeplinesc cerinfele minime ale caietului de sarcini nu vor primi punctaj
(oferta este conformd) iar ofertele care nu respectd cerinfele minime ale caietului de sarcini vor fi
declarate neconforme.

Acesti factori de evaluare tehnicd au fost stabilifi In directd legaturd cu natura i obiectul
contractului care urmeaz3 a fi atribuit, precum i pentru a reflecta avantaje reale si evidente ce pot fi
obfinute In acest sens. Astfel, durata Garantiei de buni executie (GBE) asigurd durabilitatea si
fiabilitatea lucrarilor achizitionate, iar prin aceasta eficienta utilizérii resurselor financiare in aceasta
achizitie, 2.2.Calitatea §i experienfa profesionalii a personalului desemnat pentru executarea
contractului (experfi cheie propusi) pentru realizarea activitifilor in cadrul contractului

9. DECONTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE SI A EXECUTIEI DE LUCRARI

Suma ce va rezulta din indeplinirea de citre contractant a obligafiilor asumate vor fi angajate in
functie de creditul bugetar aprobat; In caz contrar, restul lucririlor de executat vor fi suspendate prin
ordin administrativ al autoritafii contractante pané la existenta creditelor de angajament pentru anul
bugetar respectiv.

Avand in vedere cele mai sus menfionate, Universitatea "Dundrea de Jos" din Galati are
posibilitatea contractuald de a suspenda, sau dupd caz, de a rezilia obligatiile contractuale
neexecutate, in oricare faze a executiei obiectului contractului: executia de lucriri pe etape, ca
urmare a neexistentei fondurilor cu acestd destinatie in bugetul aprobat al anului respectiv.

Decontarea se va face pe faze de proiectare, prin proces-verbal de recepfie a documentatiei
pe fiecare fazd (verificati de cdtre verificatorii de proiect atestafi), exceptie ficind asistenta
tehnicd din partea proiectantului care va fi decontatd dupd receptia la terminarea lucrdirilor.

Str Domneascd nr. 47, cod postai 300008, Galati, Romania, tel: +40 336 130 108, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal ro. webl www ugal ro
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Decontarea lucrarilor se va face pe etape conform graficului de plati anexd a contractului tn
baza unui proces verbal de receptie/ confirmare a lucrérilor executate pentru fiecare etapi in parte,
insotit de situatii de lucréri astfel:

— Etapa 2 - Executie de lucriri pentru realizarea instalatiei de racordare ;

— Etapa 3 - Realizarea circuitului pentru sistemul AAR (aclansarea automatd a
alimentarii de rezervd) si cuplarea la punctul de transformare ;

— FEtapa 4 - Realizarea circuitului pentru stabilizatorul de tensiune si cuplarea la
echipamentele sensibile ; '

— Etapa 5 - Execufia lucrdrilor de montare a instalatiei de protectie impotriva
trasnetului (dispozitivul de captare , conductoarele de coborare, priza sau prizele de
legare la pamant etc) cat si plathanda pentru asigurarea impdmdantirii echipamentelor
de pe acoperisul cladirii ;

Decontarea lucrdrilor se va face conform graficului de plati In baza unui proces verbal de
receptie/confirmare a lucrérilor executate pentru fiecare decontare in parte, nsotitd de situatii de
lucrdri .

Daca existi receptie a lucrdrilor pentru fiecare etapd de decontare in parte, iar la lucririle
respective executantul are incd acces, responsabilitatea mentinerii in functionare a lucrérii revine
executantului

Ajustarea pretului confractului se va face daca contractul respecta prevederile legale in vigoare
si daca ofertantul va aduce in sustinere avizele de expedifie si facturile cu care a achizionat
materiale pentru executia lucrérilor.

In vederea ajustarii valorii solicitarilor de plata se utilizeaza urmatoarea formula:

Va =Vo x [(1-p-2) x ICCh/ICCatareferinta + (p+a)]

unde: ' '

— Va - reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;

— Vo - reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat
la baza incheierii contractului.

— a - reprezintd valoarea procentuald a plafii in avans determinati ca raport dintre
valoarea avansului primit §i nerestituit/nejustificat i pretul contractului. ;

— p - reprezintd valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre valoarea
profitului exprimatd valoric si pretul contractului.;

— ICCq.reprezinta indicele de cost in constructil total aferent Junii solicitarii de platd;

—  JCCata referings - teprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-
limitd de depunere a ofertei .

Se recomanda operatorilor economici interesati, vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe
proprie rispundere, cheltuiald si risc, datele necesare pentru elaborarea ofertei.

Vizitarea amplasamentuluise se va efectua in baza cererii In acest sens, depusi si inregistrata
la sediul Universitd{ii ,,Dunirea de Jos” din Galafi, in zilele de luni < joi In intervalul orar 08.00 ~
14.00 si vineri 08.00 + 12.00 telefon de contact 0336.130.162.

Persoanele nominalizate pentru vizitarea amplasamentului, vor avea imputernicire/delegatie
scrisd din partea ofertantului In forma originald, care va fi Inregistratd odatd cu cererea, la sediul
Universitifii ,,Dunirea de Jos” din Galati.

Str. Domneascd nr. 47. cod posial 2300008, Galati, Romania, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail. rectorat@ugal ro, web www ugal ro
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Raspunderea pentru continutul caietului de sarcini (specificatiile tehnice) apartine persoanei din
departamentul/ compartimentul autorité{ii contractante ce procedeazi la intocmirea/ completarea/
actualizarea acestuia, pe baza necesititilor asumate de compartimentul respectiv.

Nota:

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire prin cave se indicd un anumit
producdtor, o anumitd origine, un anumil procedew, mdrci, liceme de fabricatie. calificare
profesionald. brevete, tipuri, stundarde nationale, stundarde europene, origine sau o productie
specificd, sunt menfionate doar pentry identificarea cu usuringd a caracteristicii solicitate §i nu au
ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/ servicii/
lucrdri. Aceste specificatii vor [fi considerate ca avind mentiunea . echivalent” in sensul
prevederilor art. 156 din Legea nr. 98/2016.

Anexa: Avizului tehnic de racordare pentru consumator noncasnic nr. 3050220108275 din
22.03.2022 emis de Distributie Energie Electricd Romania Sucursala Galati

[ntocmit, }
Ing. Doina PADUREAN

Onerator Inscris sub nr. 36338 In registrul de evidentd a prelucrdritor de date cu caracter personal.
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) FORMULARE
Instructiuni de completare a documenteloy/ declaraiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea tndeplinirii eriteriilor
de calificare §i selectie de ciitre ofertanti/candidafi §i a conformitifii ofertei cu ceringele din documentafia de atribuire

Orice document/declaratie/formular solicitat a fi completat §i prezentat numai In original de ofertant/candidat 5i va fi semnat de
reprezentantul legal al acestuia, sau dupd caz, de cdire altd persoand autorizatd sé reprezinte ofertantul. In acest ultim caz,
persoana autorizatd va depune §i imputernicirea reprezentaniului legal.

In cazul oferteilor in asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declarafie/formular solicitat va fi completat 5i
prezentat de cdire fiecare membru al grupului de operatori.

Formularele confin o secfiune distinctd pentru situafiilor in care ofertantii/candidatii sunt constituifi Intr-un grup.

Daocumentele / declarajiile / certificatele /emise de tertd parte (institutii competente) vor fi prezentate in limba romdnd §i vor
indeplini una din urmdtoarele condifii de formd : original, copie legalizald sau copie conform cu originalul. Autoritatea
contractantd i5i rezervd dreptul de a solicita ofertantilor declarati cdgtiglitori prezentarea acestor documente in forma original,
in cazul in care acestea au fost depunse in procedurd in forma “copie conform cu originalul”.

Completarea formularelor se va face respectdnd instructiunile din subsol, astfel tncdt informatiile sd fie complete 5i fiird echivoe
pentru a permite verificarea concordantel acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea
auforitdfii contractante.

Modelele cuprinse in aceastd sectiune se referd la:
1. Documente de calificare
2. Propunere tehnicd
3. Propunere financiard

4. Alte documente



DOCUMENTE DE CALIFICARE



FORMULARUL nr. 1

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60
din Legea nr. 98/2016

Subsemnattid{@).....ooooeiiiiiii e (denumirea, numele operatorulut economic), in calitate de
ofertant / ofertant asociat / subcontractant /terf sustindtor la procedura de .........cccooevioeiivcvnceinineieenn (se menfioneazd
procedura) pentru atribuirea contractului de achizifie publicd avind ca 0BIeCt ...oveeerivvviecrei e, {denumire lucrare §i
codul CPV), ladata de .........cooooovoiiiii (zi/lund/an), organizatd de Universitatea Dundrea de Jos din Galapi, declar pe

proprie rispundere cd:

- hu am drept membri in cadrul consiliviui de administratie/organ de conducere sau de supervizare,

- nu am actionari ori asociafi persoane care sunt sof/sotie, rudd sau afin pdnd la gradul al doilea inclusiv sau nu se afld in relatii
comerciale, astfel cum sunt aeestea previzute lo art. 60 alin. (1) litd) din Legea nr.98/2016 cu modificirile §i completirile
ulterioare, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Universitdtii Dundrea de Jos din Galafi,

Subsemnatul declar ¢d informatiile furnizate sunt complete §i corecte in flecare detaliu i inteleg od autoritatea
contractamd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii §i confirmdrii declaratiilor ovice documente doveditoare de care
dispunem.

Ungeleg cd in cazul in care aceastd declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de Tncalcarea prevederilor
legislafiei penale privind falsul in declaratii.

Semndtura ofertantuiui sau a reprezentantului ofertantului SOOI O RIS -
Numele si prenumele semnataruhey L B
Capacitat_e de SemRIIUPG e i
Detalit despre ofertant

Numele ofertantului

Tara de resedintd

~ Adresa
Adresa de corespondend (dacd este diferitd) s
Telefon / Fax

Data



Lista actionari/asociafi /membri in consiliul de administratie/organ de conducere sau de supervizare / persoane imputernicite
din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati denumirea/numele ofertantului.

Nr. Crt. Numele gi Prenumele Functia in cadrul ofertantului

! Prof. univ. dr. ing. Puin - Lucian GEORGESCU Rector

2 Prof. univ. dr. Nicoleta BARBUTA - MISU PRORECTOR responsabil cu managementul financiar §i
strategiile administrative

3 Prof. dr. ing. Elena MEREUTA PRORECTOR responsabil cu activitatea didacticd §i

' asigurarea calitdtii

4 Conf. univ. dr. Ana STEFANESCU PRORECTOR responsabil cu managementul resurselor
umane §i juridic

5 Prof. univ. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius STANCIU PRORECTOR responsabil cu activitatea de cercetare,
dezvoltare, inovare gi parteneriatul cu mediul economico-
social

6 Conf. dr. ing. Ciprian VLAD PRORECTOR responsabil cu strategiile universitare §i
parteneriatul cu studentii

7 Prof dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU Director CSUD.

8 Asist. univ. dr. Alexandra NECEHIFOR {’R(.)RL‘?CTOR responsabil cu strategiile si relatiile

- institutionale

9 Jr.Cristian Laurentivu DAVID Director interimar Directia Generald Administrativd

10 Ing. Iulian Cétdlin PARAIPAN Director interimar Directia Patrimoniy si Investitii

i - Ee. Aurelia Daniela MODIGA Director Interimar Directia Economica

iz Ec. Marian DANATLA Director Interimar Directia Achizitii Publice si
Monitorizare Contracte

13 Cogtoi Costicd Director interimar Directia Juridicd gi Resurse Umane

14 Oana CHICOS Consilier juridic

15 Elena-Marinela OPREA Consilier juridic

16 Andreea ALEXA Consilier juridic

17 Mariang BALBARAU Sef Serviciu Interimar Serviciul Financiar

18 Alina Genoveva MAZURU Sef Serviciu Interimar Serviciul Contabilitate

19 Margareta DANAILA Administrator financiar

20 Ec. Neculai SAVA Administrator financiar

21 Ee. Monica LUNGU Administrator financiar

22 Mihaelg BRATU Administrator de patrimoniu

23 Daniela Madilina MIHAI Administrator de patrimoniu

24 Ing. Nely TALPAU Administrator de patrimoniu

25 Ing. Constantin CHIRITA Administrator de patrimoniu

26 Ing. Sorin FALIBOGA Administrator de patrimoniu

27 ing. Doina PADUREAN Sef Serviciu Interimar al Serviciului Tehnic

Semndtura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele . gt prenumele semnatarului

Capacitate de semndtura

Detalii despre ofertant(adresa de e-mail)

Numele ofertantului

Tara de regedinid

Adresa

Adresa de corespondentd (dacd este diferitd)

Telefon / Fax




FORMULARUL nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

{denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE
ASOCIATL,SUBCONTRACTANTI 81 SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentart IMPUIErnICH Al ..oy
(denumirea i sediul ofertantului}
declar pe propria rdspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, cd datele prezentate mai jos sunt reqle,

Subsemnatul declar cé informatiile furnizate sunt complete gi corecte in flecare detaliu §i inteleg ¢ autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii gi confirmdrii declaratiilor, situatiilor §i documentelor care Insojesc
oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificdrii datelor din prezenta declarafie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, baned, alte persoane juridice s furnizeze
informatii reprezentantilor QUEOFIZATE Q1 ... oceeee e e

(denumirea §i adresa autoritafii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic §i financiar in legdtura cu activitatea noasted,

Prezenta declarapie este valabild pdnd ladatade ... oo oo _

(e precizeazd data expirdrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Subantreprenori declarati :

Nr. | Denumire Asociat/Subantreprenor | Adresa Lucrari ce urmeaza a fi % valori din valoarea
cr S executate ' ofertei

Operator Ecoromic,

(semnatura autorizata)




PROPUNERE TEHNICA



FORMULARUL nr. 3

Operator Economic

(denumireq)

PROPUNERE TEHNICA

Servicii de profectare §i execufie de Incrdri pentru instalatia de
racordarea la refeaua electricd, pentru realizarea circuitului AAR §i a Denumirea lucrarii
stabilizatorului de tensiune §i pentru realizaren instalatiei de protectie

Impotriva trdsnetului a locului de consum permanent Centrul de
cercetare REXDAN, str.George Cogbuc nr.98, Galati

1. TERMEN DE PRESTARE/EXECUTIE

Etapa 1 - Servicii de proiectare pentru realizarea instalatiei de
racordare, proiectarea circuitului pentru sistermul AAR §i a
stabilizatorufui de tensiune , dimensionarea instalatiei de de protectie
impotriva trisnetului

Durata serviciilor de proiectare pentru intocmirea documentatiei
privind obtinerea Certificatului de Urbanism este de maximum 5 zile
calendaristice din momentul predirii amplasamentului pentru
proiectare,

Durata serviciilor de proiectare pentru intocmirea documentatiei
necesare de obtinere a avizelor si acordurilor, solicitate in Certificatul de
Urbanism, este de maximum 5 zile calendaristice.

Durata serviciilor de proiectare pentru intoemirez documentatiei de
obtinere a Autorizajiei de Construire esie de maximum 10 zile
calendaristice din momentul objinerii tuturor avizelor si acordurilor
solicitate de Certificatul de Urbanism.

Durata serviciilor de proiectare pentru intocmirea documentatiei
tehnico-economice {PT+DE) previzutd in caietul de sarcini este de
maximum 20 zile calendaristice de la introducerea documentiei pentru
obtinerea Autorizatiel de Construire la Serviciul de Urbanism, al
Primdriei Municipiului Galati.

Durata de executie a lucrdrilor pentru :

Etapa 2 - Executie de lucriri pentru realizarea instalatiei de
racordarc este de maxim 45 zile calendaristice de la livrarea utilajelor
(Postul de transformare in anvelopa de beton 160kV), obtinerea tuturor
acordurilor, avizelor si autorizatiile necesare §i comunicarea inceperii
lucrdrilor 1a Primidria Municipiului Galati si Inspectoratul de Stat in
Constructii Galati, plata taxelor ISC de 0,1% si 0,25% si a preddrii
amplasamentului ;

Datoritd crizei de semiconductori si a situafiei internationale,
producatorii au termene de livrare foarte mari la echipamente, termenul
de livrare va fi intre 4 i 6 luni.

Etapa 3 - Realizavea circuitului pentru sistemul AAR (aclansarea
automatd & alimentarii de rezervi) si cuplarea la punctul de transformare
este de 20 zile calendaristice de la livrarea utilajelor, obtinerea tuturor
acordurilor avizelor §i autorizatiile necesare si comunicarea inceperii
lucrdrilor la Priméria Municipiului Galati §i Inspectoratul de Stat in
Constructii Galati, plata taxelor ISC de 0,1% g1 0,25% si a predarii
amplasamentului {dup etapa 2)

Etapa 4 - Realizarea circuitului pentru stabilizatorul de
tensiune si cuplarea la echipamentele sensibile este de 20 zile de la
obtinerea tuturor acordurilor avizelor i autorizatiile necesare si
comunicarea Inceperii lucrdrilor la Primé&ria Municipiului Galati si
Inspectoratul de Stat in Constructii Galati, plata taxelor 1SC de 0,1% si
0,25% i a predérii amplasamentului {dupé etapa 2);

Etapa 5 - Executia lucrdrilor de montare a instalatiei de
protectie impotriva trasnetului (dispozitivul de captare , conductoarele
de coborare, priza sau prizele de legare 1a pamant ete) este de 30 zile de
la obtinerea tuturor acordurilor avizelor §i autorizatiile necesare si
comunicarea inceperii lucrdrilor la Primdria Muricipiului Galafi gi
Inspectoratul de Stat in Constructii Galati, plata taxelor [SC de 0,1% si

OFERTA CONTRACTANT




0,25% si a predarii amplasamentului (dupi etapa 2).

Termenul de livrare a utilajelor si echipamentelor si exccutia
[ucrarilor este intre 165 zile calendaristice gi 225 zile calendaristice.
Termenul estimativ pentru predarea amplasamentului este de 2 zile de la
semnarea contractului. Precizam ca nu exista riscul de a nu putea pune
ia dispozitie amplasamentul,

Instalarea echipamentelor si utilajelor in postul de transformare se
va face Tn asa fel incét si nu fie perturbate perioadele de activitate ale
cercetdtorilor si cadrelor didactice prin intreruperea energieie electrice.
Etapa de instalare va fi stabiliti de comun acord intre autoritatea
contractantd i antreprenor. :

2. GARANTIA LUCRARILOR

Perioada de garantie de buni executie pentru lucriri este de min
36 de luni i decurge de la semnarea, fird obiectii, a procesului verbal
de receptie la terminarea lucrérilor.

Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie a lucrarilor
executate, precum §i propunerile facute de comisia de receptic la
terminarea lucrarilor vor fi remediate, respectiv realizate de Antreprenor
pe chelfuiala acestuia, in mod corespunzitor si la termenele stabilite de
Autoritatea contractanti .

Timpul de mobilizare pentru efectuarea remedierilor 1n perioada
de garantie va fi de maxim 1 orfl. Timpul de remediere in perioada de
garanfic va fi de maxim 7 zile de la comunicarea scrisd a autoritdfii
contractante,

Pericada de garanfie se prelungegte cu perioada remedierii
defectelor calitative constatate Tn aceasti perioadi.

3. CERINTE TEHNICE
5.1. SITUATIA EXISTENTA

Imobitul sediul Centrului de Cercetare REXDAN din Galati,
str.George Cogbuc nr. 98, are nr.cadastral CAD: 113609-C1 si Carte
Funciard Nr, 113609. In prezent clidirea este functionali si are ca
destinatie sediu de firma.

Cladirea Centrului de Cercetare REXDAN din Galati
cuprinde laboratoare de cercetare ultraperformante dotate cu
echipamente de ultima generatie, sald de conferinte, birouri §i spatii de
depozitare.

Laboratoarele sunt dotate astfel incét sa faciliteze realizarea
unei cercetiri avansate n zona bazinului hidrografic al Dunérii. Fiecirui
domeniu de cercetare vizat in cadrul proiectului, Ti este atribuit un
laborator fix pozitionat in interiorul cladirii, respectiv: iaboratorul de
analize gl determindri fizico-chimice; laborator destinat cercetirilor
asupra ecosistemelor acvatice, respectiv evaluarea calititii apei prin
analiza florei §i faunei acvatice; laborator destinat cercetéirilor de
geneticd asupra faunei si florei acvatice gi terestre; laboratorul destinat
cercetarilor  hidrologice, batimetrice §i  topografice, respectiv
schimbirilor morfologice si morfometrice in spafiu si timp a albiei si
apelor de suprafafi i terenurilor; laborator destinat determindfrilor
calitdtii aerului si a nivelului de poluare atmosferici.

Ceniru! de cercetare REXDAN are instalatia de racordare
existentd In momentul emiterii avizului: bransament electric aerian tip
TYIR 3X16+25 mmp {L=27ml), racordat din LEA 0,4kV
TORSADATA str. GEORGE COSBUC din dreptul stalpului de retea tip
SC 10001, pana la suport acoperis montat la limita de proprietate in
interior, in cobordre protejat in tub PVC pénd la BMPT In=25A echipat
conform specificatiei Electrica ST4 /2014, metalic, montat pe gardul de
beton, in interior. Borna de legare la pamant a BMPT este legata la prize
de pamant existenta. (instalatie electrica aferenta PT 1259, PTS
MUNCA, 6/0,4, 400kVA).

SITUATIA PROPUSA

Prin achizit{ionarea si instalararea echipamentelor pentru
laboratoarele din cadrul Centrului de cercetare REXDAN puterea
instalatd existentd se majoreaza phnd la 194,85 k'W.

fa aceste condifii se impune refacerea instalatiei de racordare a
Centrului de cercetare REXDAN conform Avizului tehnic de racordare
pentru consumator nongasnic nr. 3050220108273 din 22,03.2022 emis
de Distributie Energie Electrici Romania Sucursala Galati.
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Pentru refacerea instalatiei de racordare a Centrului de cercetare
REXDAN la refeaua electricd cat si protejarea ¢i, se impune elaborarea
serviciilor de proiectare i executiei lucririlor astfel:

—  Etapa 1 -Servicil de proiectare pentru realizarea instalagiet
de racordare, proiectarea circuitului pentru sistemul AAR
si a stabilizatorul de tensiune, dimensicnarea instalatiei de
de protectie impotriva trisnetului;

—  FEtapa 2 - Executie de lucrari pentru realizarea instalatiei
de racordare

— Etapa 3 - Realizarea circuitului pentru sistemul AAR
(aclangarea automat a alimentarii de rezervd) si cuplarea
la punctul de transformare

—  Etapa 4 - Realizarea circuitului pentru stabilizatorul de
tensiune si cuplarea la echipamentele sensibile

—  Etapa5 - Executia lucrdrilor de montare a instalatief de
protectic Impotriva trisnetului (dispozitivul de captare ,
conductoarele de coborare, priza sau prizele de legare la
pamant etc)

Materiale utilizate:
Se vor folosi numai materiale noi existente pe piati agremeniate
tehnic conform cerintelor standardului ISO 9001:2001 .

Cerinfe de bazi

- La proiectarea/verificarea si execuiia instalatiilor electrice trebuie s3
se respecte prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea In constructi,
cu medificarile ulterioare, referitoare la ceriniele esentiale de calitate:

a) rezistentd mecanici si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiend, sénitate si mediu Inconjuritor;

d) siguranti si accesibilitate in exploatare;

¢} protectic Impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termici;

g) utilizare sustenabili a resurselor naturale.

- Toate echipamentele folosite pentru protectie, izolare, mascare,
suporturi, trebuie sé fie In concordanta cu clasa de influente externe In
care se monteazi. . '

- Incadrarea in clasele de reactie 1a foc si rezistentd la foc a materialelor
se face in conformitate cu prevederile reglementdrilor specifice.

- Echipamentele electrice se aleg {indndu-se seama de tensiune, curent,
frecventd, curentul de scurtcircuit, factorul de putere, regimul de lucru
(continuu, intermitent) precum si alte caracteristici particulare, care
trebuie luate iIn consideratie la alegerea echipamentelor electrice,
conform indicatiilor producétorilor.

Echipamentele electrice se aleg respectind clasele de protectic minime
necesare in functie de categoria incaperilor, clasificate dupd influentele
externe.

- Dach intr-un amplasament se exerciti mai multe influente externe,
caracteristicile echipamentelor electrice se aleg astfel incét s fie
satisficute conditiile cele mai dezavantajoase.

- Caracteristicile echipamentelor electrice alese nu trebuie s3 provoace
efecte daundtoare altor echipamente electrice sau s& afecteze buna
functionare a retelei de alimentare.

, Lucrdrile de execufie, descrise mai sus, pentru ,Servicii de
prolectare §i executie de Iucrivi pentru Instalafic de racordarea la
refeaun electricd, pentru  realizarea circuimlui AAR §i a
stabilizatorului de tensiune §i pentru realizarea instalatiei de protectie
Impotriva trisnetului  a loculul de consum permanent Centrul de
cercetare REXDAN, str.George Cosbuc nr.98, Galafi”, vor fi executate
si decontate etapizat, repectiv: :

—  Etapa 2 - Executie de lucrdri pemtru realizarea
instalatiei de racordare ;

—  Etapa 3 - Realizarea circuitulni pentru sistemul AAR
(aclansarea automaid a alimentarii de rezervl) §i
cuplarea la punctul de transformare ;

- Etapa 4 - Realizarea circuitului pentru stabilizatorul de
tensinne §i cuplareq la echipamentele sensibile ;

- Etapa 5 - Executia lucrdrilor de montare a instalatiei
de protectie impotriva triisnetului (dispozitivul de
captare , conductoarele de coborare, priza sau prizele de
legare la pamant etc) cat si plathanda pentru asigurarea




fmpdmantdirii echipamentelor de pe acoperisul cladirii ;

Ordinea etapelor pentru execufia lucrdvilor va fl1 previzutd de

proiectant in documentatie §i va fine cort de ceinfele minime din
prezentul caiet de sarcini.

4. ETAPELE CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

Prin depunerea unei Oferte ca rispuns la cerinfele din prezentul Caiet
de sarcini, se prezumi cd Antreprenorul are cunostinge §i are in vedere
toate si orice alte reglementdri aplicabile §i ¢ le-a luat in considerare la
momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbiri
legislative de naturd si influenieze activitatea Antreprenorului in raport
cu cerinele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Antreprenoru! are
obligatia de a informa Autoritatea Confractantd cu privire la
consecintele asupra ,
activitdjilor sale ce fac obiectul Contractului, de a propune un plan de
masuri gi de a igi 4dapta activitatés, de la data si in condifiile In care sunt
aplicabile. In cazul in care vreuna din regulile generale san specifice nu
mai sunt in vigoare sau au fost modificate conform legii la data
depunerii Ofertei, se consideri cid regula respectivi este automat
inlocuitd de noile prevederi In vigoare conform legii si ¢& Antreprenorul
are cunogtinga de aceste schimb#ri si fe-a avut Tn vedere la depunerea
Ofertei sale In baza acestui Caiet de sarcini,

Ofertantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrérilor
in conditii de maxim# securitate i n deplind conformitate cu legislatia
aplicabild, precum §i cu respectarea prevederilor referitoare la securitate
si sinitate fn munch §i controlul calitdtii cuprinse in standarde/
instruetiuni / proeeduri/ghiduri, aplicabile in speti.

Ofertantul va fi {inut deplin responsabil pentru subcontractantii
acestuia, chiar si in situatia in care au fost in prealabil agreati cu
Autoritatea Contractanti, urménd si rAspundd fatd de Autoritatea
Confractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectiirii
oriciror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi {inutd responsabili pentru
nerespectarga sdll omisiunea respectarii de citre Antreprenor san de
citre subcontractantii acestuia a oricirei prevederi legale sau normative
aplicabile.

Ofertantul va fi deplin responsabil pentrmu realizarea tuturor
lucrdrilor n conditii de maximi securitate §i in deplind conformitate cu
legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederilor referitoare la
securitate §i s#nitate in munci si controlul calitd{ii cuprinse in
standarde/ instructiuni / proceduri/ ghiduri, aplicabile in spet.

4.1. ETAPA DE ELABORARE A DOCUMENTATIEI
DESCRIEREA SERVICHILOR

Etapa 1 - Servicii de proiectare pentru realizarea instalafiei de
racordare, proiectarea circuitului pentru sistemul AAR si a
stabilizatorului de tensiune , dimensionarea instalatiei de de
protectie impotriva trisnetului:

Etapa 1.a Servicii de proiectare pentru realizarea instalatiei de

racordare;

Etapa 1.b Servicif de proiectare pentru realizarea circuitului pentru

sistenil AAR {aclangarea

automatd a alimentarii de rezervd) §i cuplarea lo punctul  de
transformare ;

Etapa 1.c Servicil de proiectare pentru realizaren circuitului pentru
stabilizatorul de fensiune §i cuplarea la echipamentele sensibile ;

Erapa 1.d Servicii de proiectare pentru dimensionarea 5i montarea
instalayiel de protectie

impotriva triasnetului (dispozitivel de captare, conductoarele de
coborare, priza sau prizele de legare la pamant etc) cat si plathanda
pentry asigurareq fmpdmantdrii  echipamentelor de pe acoperisul
cladirii ;

Documentatia tehnico - economica aferentd se va face pentru toate
lucrdrile si se elaboreaza In urméitoarele faze:
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— claborarea documentafiei pentru obtinersa Certificatulvi de
Urbanism;

— claborarea documentafiei pentru obfinerea avizelor gi
acordurilor, solicitate in Certificatul de Urbanism;

— eclaborarea Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de
Interventie (DALI)

— se va asigura refacersa si/sau modificarea documentatiei in
functie de observatiile institutiilor care vor emiie avizele
prevazute in Certificatul de Urbanism;

— se va lna in caleul elaborarea studiilor geotehnice, ridicarii
topografice, alte studii daca sunt solicitate prin Certificatul de
Urbanism ;

— elaborarea Proiectul pentru autorizarea executirii lucririlor de
construire (P.A.C.) si proiectului de organizare a executiei
luerdrilor (P.QLE) ;

— elaborarea Proiectului tehnic (PT), Detaliile de Executie (DE),
Caietele de sarcini pe specialita{i pentru execufia lucrérilor ;

—  ajustarea, completarea §i/ sau modificarea Proiectului tehnic gi
a detaliilor de execufie ca urmare a recomandiriior
verificatorului/ verificatorilor de proiect;

— elaborarea Planufui de securitate si sinatate conform HG
300/2006 insusit de coordonatorul SSM;

— elaborarea Devizului General si a Listelor cuprinzénd
cantitiitile de Tuerdri ;

— claborarea graficului general de realizare a investitiei publice ;

— emiterea de Dispozifii de santier pentru rezolvarea tuturor
problemelor tehnice ce apar pe parcursul executérii lucrarilor;

— intocmire raport la ierminarea execufiel pentru toate
specialitiile; :

— Elaborarea decumentatiei ,,As Build”- Cartea constructiei.
Parte scrisd, parte desenatd, verificaty de verificatori de
proiecte atestati MLPAT/ANRE;

— asigurarea asisteniei tehmice de cdire proiectant pe toatd

© perioada de executie a lucririlor si intocmirea raportul pe
specialitati ' privind executia lucrdrilor in conformitate cu
prevederile H.G nr. 343/2017 - privind aprobarea
regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora;

Documematia tehnicd la faza predatd, va fi semnatd i stampilati prin
grija proiectantului de citre specialisti verificatori de proiecte atestafi
MLPAT/ANRE, altii decit specialistii elaboratori ai proiectelor,
pentru fiecare specialitate Tn parte conform prevederilor art. 13, alin
(1) din Legea 10/95

Proiectul tehnic trebuie si cuprinda in mod obligatoriu:

» Piese scrise si desenate pentru executia lucrdrilor pentru toate
instalatiile si constructiile

* Programele de control si conditiile de receptie a lucrdrilor;

» Precizarea clasei de importanti a constructiilor;

+ Exigentele la care irebuie supuse verificrii conform
reglementirilor legale, proiectele technice pe specialitdti inclusiv
documentatiile tehnice PAC+POE; '

» Graficul general de executie a lucrérilor.

Neclarificarea/netratarea  anumitor detalii privind datele de
proiectare, a unor conditii existente in teren, a unor conditii solicitate de
avizatori sau impuse de anumite norme legale, Tnainte de elaborarea
proiectului, absolvi Beneficiarul de réspunderea de a aviza proiectul,
proiectantului revenindu-i obligatia de a reface proiectul daci
obiectiunile Beneficiarul sunt justificate.

In situatia In care pe parcursul execufiei se constata:

« lipsa unor parti din proiecte pe specialititi datoritd necoordendrii
care nu permit terminarea i punerea in func{iune a obiectulu;

« erori de calcul §i lipsa unor detalii de executie;

] * neconcordanta solugiilor proiectate cu caracteristicile din teren
desi acestea erau sau puteau fi cunoscute la data elabordrii proiectului,
proiectantul va pune la dispozitia Beneficiarului, toate compietarile
necesare la documentatie.

In situatia Tn care pe parcursul executiei se aduc modificiri la
proiecte, projectantul va reface, fard platd, toate planurile §i piesele
scrise, dupd caz, afectate de medificdri, Constatarea necesitatii refacerii

11



planurilor si dupd caz a pieselor scrise se va face pe tot parcursul
executiei lucriirilor i cu ocazia receptiei terminarii lucririlor §i probelor
de functionare.

Projectantul are obligatia de a intocmi toatd documentatia necesard
pentru actualizarea proiectului tehnic de execufie la finalizarea lucrarilor
- “as built’, dacd este cazul.

Proiectantul va fi prezent pe santier pe parcursul execuiiei lucrarilor
conform reglementirilor legale privind calitatea Tn construciii, la fazele
determinante i ori de céte ori este chemat pentru clarificarea
neconformititilor sau a situatiilor neprevazute constatate pe santier.

De asemenea, Proiectantul va avea urméitoarele obligafii:

a) Proiectantul va solutiona toate neconformititile, deficieniele de
proiectare, sesizate pe parcursui executiei §i care nu asigurd nivelul de
calitate corespunzitor cerinjelor esentiale (previzute prin proiect i prin
normele §i normativele specifice) si va urmdri aplicarea pe santier a
solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de céfre verificatori de
proiecte atestati, in conformitate cu art.5 lit.b) din Regulamentul privind
controlul de stat al calitfitii in constructii aprobat prin HG nr. 492/2018 (-
coroborat cu art.23 lit.e) si lit.f) din Legea nr. 10/1993 privind calitatea
in constructii, cu modificirile §i completdrile ulterioare;

b) Proiectantul va solutiona toate neconformitatile, deficientele de

prolectare si va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executie| -

din vina proiectantului, §i care nu asigurd nivelul de -calitate
corespunzator cerinjelor fundamentale aplicabile constructiilor
.(prevézute prin proiect si prin actele normative si reglementarile tehnice
specifice) si va urmiri aplicarea pe santier a solutiilor adoptate, dupid
insugirea acestora de cdtre verificatori de proiecte atestafi, in
conformitate cu art.5 lit.b) din Regulamentul privind controlul de stat al
calitatii In constructii aprobat prin HG nr. 492/2018 coroborat cu art.23
lit.e) gi lit.f) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificirile 5i completirile ulterioare;

¢) Proiectantul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va
intocmi $i va prezenta in fata comisiei de receptie referatul privind
modul in care a fost executatd lucrarea, in conformitate cu art. 15 lit. 1)
din Hotarirea Nr. 273 din 14 - funie - 1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

e} Proiectantul va participa la intocmirea carfii tehnice a
constructiei si la receptia lucréirilor executate, conform art.23 lit.g) din
Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile g
completiirile ulterioare;

f) Proiectantul coordonator de proiect si, dupi caz, proiectantii pe
specialitati asigurd participarea obligatorie, la toate fazele de executie
stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor, conform art.
23 lit.i) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificirile gi complethrile ulterioare.

La elaborarea documentatiei se va {ine seama si de urmitoarele acte
normative:

— Hotdrdrea Guvernului or. 907/2016 ctapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investijii finanjate din fonduri
publice”;

- Hot#rfrea nr. 742/2018 privind modificarea Fotirarii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a
executiei lucririlor si a constructiilor

— Legea nur. 10/1995, privind calitatea in constructii, cu
modificarile $i completarile ulterioare;

—  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de
constructii, republicatd, cu modificdrile i completérile
ulterioare; _

—  Legea energiei electrice §i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificarile §i completarile ulterioare;

- Legea nr. 307/2006 privind apirarea impotriva incendiilor

— Legea 319/2006 privind securitatea gi sindtatea in munca

— 17 2-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalagiilor
electrice cu tensiuni pani la 1000V c.a. §i 1500 Vee,;

— HG 1425 2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 3 [9-2006;

— Toate Normativele, normele specifice In vigoare aplicabile




prezentei proceduri;

Documentatia tehnico-economicd va fi predatd beneficiarului in 3
exemplare pentru fiecare fazd de proiectare, iar pentru faza PTHDDE s¢
vor preda 3 exemplare,

Dupd verificarea si avizarea documentafiei in conformitate cu
prevederile HG 925/1995 de cétre verificatori tehnici atestati va fi
scanatd §i predatd beneficiarului pe suport hartie si In format electronic,
iar drepturile de proprietate asupra acesteia va fi transferata in totalitate
ciitre autoritatea contractanti.

Documentatia tehnico-economici : .
1. Format electronic editabil ( *doc , *dwg , *xls) intr-o
structura de figiere avind urmétoarea configuratie:
—  Folder “Parte scrisa" {(editabil format * doc sau echivalent)
-~ Folder “Parte desenata" (editabil- format * dwg)
~  Folder “Deviz general” (editabil - format *x1s sau echivalent)
—  Folder “Grafic de executie" ( editabil, de preferat format *mpp
sau *xls)
—  Folder " As build” (plansele in format *dwg)
2. Format electronic scanat
Documentatia de proiectare va fi prezentatd pe sectiuni, cu fisiere
ce nu vor depasi 45Mb/fisier. Scanarea se va face dupd
documentatia tehnica ce va fi depusi in format letric si va contin
obligatorin toate semndturile si starnpilele solicitate de legislaia in
vigoare.
Denumirea figierelor va fi aceeasi cu denumirea din cartus a plangelor
saw a confinutulul din partea scrisd. Nu se vor receptiona
documentafii cu fisiere ce au denumiri generice.
3.  Formatul letric:
- 3 exemplare — Documentatie de avizare a lucririlor de interventii;
- 3 exemplare - Planul de sindtate gi securitate pe santier si dosarul de
interventii ulterioare
- 5 exemplare - Proiect tehnic de executie {piese scrise si desenate} (
PTh);
- 5 exemplare - Proiect tehnic de execufie cu valori (piese scrise si
desenate) cu antemasuratori;
- 5 exemplare - Deviz general original (DQ);,
- 3 exemplare - Siudiu topografic la finalizarea lucrarilor AS BUILT;
- 3 exemplare - Documentatiei ,,As Build”- Cartea constructiei. Parte
scrisd, parte desenatd

Dupé incheierea contractului de racordare cu Distributie Energie
Electrici Roménia — Filiala Galagi, ofertantul va prezenta proiectul
tehnic pentru avizare in CTA-DEER.

Documentatia tehnico-economics, verificati de citre verificatori
tehnici atestati, va fi scanatd gi predatd beneficiarului pe suport hartie
si in format electronic, iar drepturile de proprietate asupra documentatiei
va fi transferatd in totalitate cdtre autoritatea contractantd Universitatea
»Dunérea de Jos” din Galati odaté cu plata serviciului.

Ofertantul este rispunzator de exactitatea si legalitatea daielor
inscrise in facturi si se obligd si restituie sumele incasate necuvenit si
foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare in urma
contrealelor organelor abilitate.

4,2. ETAPA DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Descrierea lucrarilor

4.2.1 Etapa 2 - Executie de lucrdri pentru realizarea instalatiei de
racordare

Lucrarile pentru instalatia de racordare a Centrului de cercetare
REXDAN se vor executa conforn Avizului tehnic de racordare pentru
consurmmator noneasnic nr. 3050220108275 din 22.03.2022 emis de
Distributie Energic Electricd Romania Sucursala Galati si documentatiei
tehnico-economice avizate in CTA —-DEER .
Lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare: Racord 20kV:
- sectionare . LES 20 kV ST Galati Centru-PT Casa de Cultura,
‘mansonarea si montare LES 20 kV in lungime de cca. 10 m cu cablu tip
A2XS(FL)2Y 3x1x150 mmp. intrare-iesire in PTAB proiectat; PTAB:
PTAB 20 kV-160kVA proiectat (cu posibilitate de montare un
trasformator 20/0,4kV-630kVA), cu actionare din interior, montat pe
teren pus la dispozitie de Universitatea Dunarea de Jos {conforma
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Adresa nr. 6717/2.03.2022), echipat cu:

-celule modulare 24 kV, 630 A, 16 kA (Is),izolatia barelor in aer,
comutatie in SF6, prevazute cu rezistente anticondens.

a) 2 buc. celule de linie ( sosire din ST. Galati Centru, plecare PT Casa
de Culturaa) echipate cu separator de sarcina 6304, cu CLP, motorizare
la 48 V cc, indicatoare de tensiune si indicatoare de defecte polifazate si
monofazate;

b) I bue. loc liber celula de linie,

¢) o celula de transformator echipata cu separator de sarcina cu CLP si
sigurante fuzibile 10A, terminal de protectie;

d) transformator de putere cu pierderi reduse conform ST11/2020,
20/0,4 kV - 160 kKVA;

¢) tablou de distributie 0,4 KV echipat cu:

- intrerupator tripolar montat pe general trafo cu In=250A cu reglat
Ir=(0,4-1)In, ‘

- transformatori de masura de curent 200/5A si Contor electronic trifazat
de energie activi i reactivi pentru balata,

- curentul nominal al barelor de alimentare si al barelor colectoare
principale: 1600 A

- curentul nominal al barelor de distributie: 400 A

- plecari echipate cu separator tripolar vertical cu actionare pol cu pol tip
STI400+MPR 125A fuzibil, iar pe plecarea spre utilizator, se va monta
un intrerupator tripolar In=250A si Ir=0,81In,

- pe una din plecari se va realiza alimentarea serviciilor interne care va
fi contorizata. :

f) Dulap electroalimentare DSI cacc, destinat alimentarii
consumatorilor interni, echipat cu :

- Redresor automat 400 (230) Vea./ 48Vec, Id = 20A;

- Baterie tampon 48Vee/ 39Ah , de tip etanas VRLA-ge!l , manageriata;

- cirenite de distributie protejate cu intrerupatoare automate MCB pentru
alim. consumatorilor proprii 400/230V ca si 48Vec;

- circuite secundare pentru supraveghere si semnalizare in SCADA:
MCB declansat, tensiune ca/cc in afara limitelor(<Uca, <Ucc<), defect
de izolatie in circuitele de c.c.(Riz.cc<), redresor defect general.

g,) Dulap SCADA pentru teleconducere post trafo de retea, echipat cu :

- R echipament pentru “achizitie i transmltere date dlmensmnat cL o

| pentru post trafo cu'4 célule t.t. & ‘prevazut cu:

- Interfata de proces intrarifiesiri digitale DI/DO la tensiunea 48 Vee;

- Interfata LAN - comunicatie locala cu terminale inteligente [EDS
(relee protectic numerice), protocoale de comunicatie acceptate : [EC
61850 / Modbus / DNP 3;

- Interfata WAN - protocol IEC 60870-5-104, pe port RJ45.

- Switch LAN - de tip industrial, cu management 8 porturi TX ,
10/100Mbps , RJ45.

- Router cu servicii avansate de securitate pentru comunicatia la PCC
SCADA :

- 2 porturi Ethernet LAN/WAN (RI45), 10/100/1000 Mbps ;

- 2 porturi seriale RS232/RS485, configurabile;

- Interfata WWAN 3G(4G)/GPRS, dual SIM, cu antena exterioara
10dB.

- Alimentarea echipamentelor SCADA se va face la tensiunea 48Vee
(din dulap DSI).

h) Instalatie de legare la pamant cu Rp < 1 ohm.

Coloana si BMPT:

- cablu subteran tip AC2xABY 3x120+70mmp (Sml), racordat dm
TDRI a PTAB proiectat, pana la BMPTi200A, cu soclu propriu/montaj
ingropat in beton, echipat conform specificatiei Electrica —ST4/2020,
POLIESTER ARMAT CU FIBRA DE STICLA {PAFS), care s¢ va
monta pe domeniul public, la limita de proprietate. Bornele de legare la
pamant a BMPT-ului, se vor racorda la priza de pamant care se va
realiza prin tariful de racordare.

422. Empa 3 - Reolizarea circuitului pentru sistemul AAR
(aclansarea automatd a alimentarii de rezervd) §i cuplarea la punctul
de transformare

Pentru asigurareqa continuitdfii alimentdril cu energie electricd a
consumatorilor vitali din Centrul de cercetare REXDAN Universitatea
Dundrea de Jos din Galafi a achizifionat un grup generator cu
urmatearele caracteristici:

- Generator stafionar carcasal cu aufomatizare 110kV/88EW - 400V
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Putere:

in Stand-by: 110kVA/BBKW/167 A, cos ¢=0,8;
in Prime: 160kVA/79KW/150A, cos ¢=0,8;
Puterca maxima 110kV A/ cos ¢=0,8;
Tensiune:; 400/230Vca;

Turatia 1500 rpm ;

lesiri MCB si GCB
. iegiri digitale configurabiie
. intrari analogice configurabiie,

Alarmi la nivel maxim de combustibil {alimentare) si la furt de
combustibil;

Dimensiuni de gabarit 2980x1100x2000mm;

Grad de protectie IP 23;

Consumatorii vitali care se doresc a menfine in functiune in cazul
unei lipse ale alimentirii cu energie electrica din refeaua electricd
publicd sunt :

Nr. Denumirea Puterea Laboratorul/e
crt. echipamentului instalata tajul
(kW)
1 Frigider de laborator 0.5 kW Demisol — satiu
) (2 buc) depozitare
2 Congelator de 1 kW Demisel — satiu
laborator (2 buc) depozitare
3 Sistem extractie in 0,5 kW Demisel - LP
faza lichida
4 Sistem extractie Tn 0,5 kW Demisol - LP
faza solida
5 Cititor de microplaci 0,5 kW LAI {parter)
multimodal
6 FC76 Micro-IFT-IR 1 kW LSP Laborator
7 FC41-1CP-MS 10 kW spectrometrie
(parter)
8 FC13 GC-MS 6 kW LCR
9 FC29 LC-MS/MS ~ BkKW - Laborator
cromatografie
(parter)
10 Radiometru 1 kW Terasa/Acoperi
s
11 Radar 1,5 kW Terasa/Acoperi
]
12 Ceilometru 0.8 kW Terasa/ Acoperi
8
13 Statie meteo 0.3 kW Terasa/Acoperi
3
14 Analizor particule L5 kW Lasol in spate
cladire
15 Ultracongelator 1,4 kW L6 LG (etajul
- 2)
16 ECO 2 Microscop 1400 VA L5 LE — Etajul
Jumina transmisa 2
17 ECO_1 300 VA L3 LE — Etajul
Stereomicroscop de 2
cercetare cu camera
fotodigitala

Nomiinalizarea acestor consumatori s-a flcuf  pentru a putea
cuantifica cat mai precis lucrdrile necesare pentru dimensionarea
acestuia (cabluri, intrerupdtoare, gruparea pe circuite };

4.2.3. Etapa 4 - Realizarea circuitului pentru stabilizatorul de tensiune
§I cuplarea la echipamentele sensibile

Pentru mentinerea tensiunii din circuitul electric ln o valoare
constantd pentru  consumatorilor vitali din Centrul de cercetare
REXDAN Universitatea Dundrea de Jos din Galai a achizifionat un
stabilizator de tensiune cu servomotor 205V A, trifazal.

Consumatorii vitali care trebuie sa fie mentinufi la o tensiune cit mai
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apropiatd de valoarea nominald a tensiunii sunt ;

Nr Denumirea Puterea Laboratorul/et
echipamentului instalata ajul
crt (kW)
1 Frigider de laborator (2 0.5 kW Demisol — satiu
buc) depozitare
2 Congelator de laborator 1 kW Demisol — satiu
(2 buc) depozitare
3 Sistem extractie in faza 0,5 kW Demisol - LF
lichida
4 Sistem extractie in faza 0,5 kW Demisol - LP
solida '
3 Cititor de microplaci 0.5 kW LAT (parter)
multimodal
6 FC76 Micro-FT-IR 1 kW LSP Laborator
7 FCA1-ICP-MS 10 kW spectrometr
ie (parter)
8 FC13 GC-MS 6 kW LCR Laborator
9 FC2% LC-MS/MS 8 kW cromatogra
fie (parter)
10 | Radiometru 1 kW Terasa/Acoperis
11 Radar 1,5 kW Terasa/Acoperis
12 | Ceilometru 0.8 kW Terasa/Acoperis
13 Statie meteo 0.3kW | Terasa/Acoperis
14 | Analizor particule 1,5 kW La sol in spate
cladire
15 Ultracongelator 1.4 kW L6 LG (etajul 2}
6 | ECO_2 Microscop 400 VA L5 LE — Etajul 2
lumina transmisa
17 | ECO_1 300 VA L5 LE — Etajui 2
Stereomicroscop
de cercetare cu
camera
fotedigitala

4.2.4. Etapa 5 - Execufia lucrdrilor de montare a instalafiei de
protectie impotriva trdsnetului {dispozitivul de capiare , conductoarele
de coborare, priza sau prizele de legare la pamant etc) cat si platbanda
pentru asigurarea impldminitdrii echipamentelor de pe acoperisul
cladirii ;

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul
Caiet de sarcini, se prezum c& Antreprenorul are cunostinte si are in
vedere toate §i orice alie reglementari aplicabile si c¢d le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea
Contractului.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar
schimbiri legislative de naturd s& influenteze activitatea Antreprenomlui
in raport cu cerinfele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Antreprenorul are obligafia de a informa Autoritatea Contractantd cu
privire la consecintele asupra activititilor sale ce fac obiectul
Contractului, de a propune un plan de mésuri si de a isi adapta
activitatea, de la data gi in conditiile in care sunt aplicabile. in cazul in
care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare
sau au fost medificate conform legii la data depunerii Ofertei, se
considerd ci regula respectivi este automat inlocuiti de noile prevederi
in vigoare conform legii si ¢ Antreprenorul are cunostintd de aceste
schimbdri si le-a avut n vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui
Caiet de sarcini.

Antreprenorul va {1 deplin respensabil pentru realizarea tuturor
lucririlor In conditii de maxima securitate si in deplind conformitate cu
legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederilor referitoare la
securitate §i s3ndtate n muncd §i controlul calitdtii cuprinse in
standarde/ instructivni / proceduri/ ghiduri, aplicabile in speti.

Autoritatea Contractanti nu va fi {inutd responsabild pentru
nerespectarea sau omisiunea respectirii de cdtre Antreprenor sau de
ciitre subconfractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative
aplicabile.
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Cerinte/obligatii minim stabilite ce revin contractantulni
pentru partea de executie a lueriirilor

Lucrarile vor fi executate in conformitate cu documentatia
tehnica aprobatd in ordinea tehnologici de executie, cu respectarea strict
a programului pentru controlul calititii lucrdrilor §i a fazelor
determinante.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea,
stabilitatea §i siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier,
precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementdrilor legii privind calitatea in constructii.
Inainte de fnceperea executiei lucririlor, Contractantul are obligatia
de a prezenta Achizitorului graficul de executie a lucririlor, in
ordinea tehnologici de executie, ori de cate ori este nevoie.

Materialele utilizate de contractantul executdrii [ucrdrilor
trebuie sa fie Insotite de declaraiile de conformitate ale producitorilor,
prin care si se ateste conformitatea cu specificatiile tehnice recunoscute
in conditiile legii. :

Toate materialele ce vor fi puse n operd, vor avea in prealabil,
acceptul beneficiarului cu privire la calitate, form#, culoare, aspect, ete.

In cazul In care transportul molozului se face cu o firma
specializatd se va prezenta contractul incheiat cu aceasti firma.

Predarea citre beneficiar a tuturor deseurilor si echipamentele
reciclabile, recuperabile in vederea wvalorificirii acestora si a
materialelor ce pot fi refolosite: tdmplaria interioard, corpuri de
iluminat, aparataj electric, alte degeuri fieroase, etc pe baza de proces
verbal de predare primire si vor fi transportate si depozitate de ciatre
contractant In locuri indicate de beneficiar.

Evacuarea deséurilor rezultate din desfaceri inclusiv a celor
periculoase (vatd minerald, cartoon bitumat etc.) - daca este cazul- se va
face prin colectarea acestora gi transportarea lor de ciitre executant.

Refacerea si protectia mediului se va realiza atét prin misurile
¢e vor i luate in timpul execufiei (imprejmuire, organizare de santier i
transport pimént, moloz, deseuri), cit si in timpul functiondiril prin
monitorizarea permanents a:

- aruncérii san depozitérii degeurilor in afara locurilor
autorizate; ‘ e -

- evacuarii de ape uzate direct in sol;

- producerii de zgomote si vibratii peste intensitagile
permise de normativele n vigoare.

Materialele folosite vor avea caracteristicile prevazute de
standardele n vigoare sau de prescriptiile tehnice si trebuie s fie
insotite de certificate de calitate, declaralii de conformitate, etc.

Calitaiea lucrarilor i a materialelor incluse in ofertd, in
conformitate cu listele cantitafilor de lucrdri intocmite de proiectantul de
specialitate, vor respecta prescriptiile tehnice in vigoare.

Lucrérile ce urmeazi sd fie executate vor fi precizate in listele
de cantitdti de lucriri pe categorii de lucrari din documentatia tehnico-
economicd ce va fi elaborati.

Ofertantul va executa lucrari in conformitate cu reglementirile
legislatiei In vigoare privind:

- securitatea gi sdnitatea In munci (Legea 319/2006,
HG 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1058/2006
-anexa 2, HG 1048/2006, HG 1146/2006); -

- situatiile de urgentd (Ord. 163/2007 sectiunea 1),

- protectia mediului.

5. PROPUNEREA FINANCIARA

Oferta financiarg va fi prezentat conform Formularului nr. 9 din
sectiunea formulare, astfel:
. Etapa 1 - Servicii de proiectare pentru realizarea instalatiei de
racordare, profectarea  circuitului  pentru  sistemul AAR §i a
stabilizatorului de tensiune , dimensionareq instalatiei de de protectie
impotriva trisnetulul pe fiecare faza de proiectare:

(a) Documentatia pentru Certificatul de Urbanism;

(b) Documentatia pentru obtinerea flecarui aviz si acord

solicitate prin Certificatul de Urbanism;




(¢} Documentaia (referate de  verificare, 1insusirea
documentatiei tehnico-economice de cétreverificatori de
proiecte etc) pentru verificare MLPAT ;

(d) Documentatia pentru proiectul pentru autorizarea
executarii lucrdrilor de construire (P.A.C.) si proiectului
de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E);

(e} Documentatia pentru proiectul tehnic (PT), Detaliile de
Executie (DE), Caietele de sarcini pe specialitdfi pentru
executia lucririlor;

(f)  Asistentd tehnica pe perioada de executie a lucririlor.

2. Estimarea valorii lucrarilor pe etape:

—  Etapa 2 - Executie de Iucrlri pentru realizarea
instalagiei de racordare ;

— Etapa 3 - Realizarea circuitului pentru sistemul AAR
{aclansarea automatd a alimentarii de rezerva) si
cuplarea la punctul de transformare ;

Etapa 4 - Realizarea circuitului pentru stabilizatorul de
tensiune i cuplarea la echipamentele sensibile ;

Etapa 5 - Execufia lucrdrilor de montare a instalagiel
de protectie impotriva trdsnetulul (dispogitival de
captare , conductoarele de coborare, priza sau prizele de
legare la pamant ete) cat si platbanda pentru asigurarea
Impdmdntdrii echipamentelor de pe acoperisul cladirii ;

La intocmirea ofertei finanaciare se va {ine seama de urmiitoarele:
-  Procentul pentru cheltuieli indirecte va fi de maxim 10% ;
- Procentul pentru profit/beneficiu va fi de maxim 5%.
~  Manoperz va tine cont de prevederile legale in vigoare si de
incadrarea personalului conform contractelor de munca.
Pentru: toate formularele si calculele aferente se vor utiliza 2 zecimale,

6. CONDITII PRIVIND CAPACITATEA TEHNICA
Ofertantul  trebule si dovedeascd capacitatea tehnick  de
indeplinirea a contractului prin existenta personaluiui calificat si
atestat In conformitate cu normativele in vigoare.
Ofertantul va trebuie sd faca dovada ca are experientd In lucrari
de rejele gi instalatii electrice de medie si joasd tensiune
Ofertantul va face dovada ca detine cu contract individual de
munca sau cu contract de colaborare cu declaratii de disponibilitate cel
putin pentru urmatorii specialisti :
Servicii de proiectare :
- Coordonator echipa proiectare -absolvent de studii superioare
electrice, atestat ANRE gradul IIT A , avind o experientd profesionald
generald de minim 5 ani; cu participarea pe parcursul profesional in
cadrul unui contract/proiect in cadrul ciruia a desfisurat activitafi
similare cu cele ce fac obiectul contractului, experientd specifici
doveditd prin implicarea in contracte de proiectare/ proiectare si
executie in instalatii de medie tensiune avind responsabilitati si sarcini
de preiectant instalafii electrice de medie §i joasa tensiune conform
legislatiei Tn vigoare;
- inginer proiectant instalatii electrice absolvent de studii
superioare electrice, atestat ANRE gradul III A, avind o experienfd
profesionald gererald de minim 5 ani; cu participarea pe parcursul
profesional in cadrul unui contract/proiect in cadru! céruia a desfagurat
activitdti similare cu cele ce fac obiectul contractului, experienti
specificd doveditd prin implicarea in contracte de proiectare/ proiectare
$i execufle Tn instalafii de medie tensiune avind responsabilitafi si
sarcini de proiectant instalatii electrice de medie si joasa tensiune
conform legislatiei in vigoare ;
- Verificatori autorizaii MLPAT, ANRE pentru toate specialititile
din documentatie;
Executie de lucriri:

- Sef de santier absoivent de studii superioare electrice, atestat
ANRE gradul TII B, avind o experien{a profesionald generald de




minim 5 ani; cu participarea pe parcursul profesional in cadrul unui

contract/profect in cadril ciruia a desfigurat activititi similare cu

cele ce fac obiectul contractului, experienta specificd doveditd prin
implicarea in contracte in instalatii de medie tensiune la nivelul
ciruia s fii avut atributii de sef de santier;

Se vor prezenta documente din care sd rezulie relafia J'tiftdICCI
dintre Qfertant si persoana nominalizatd §i §i se vor prezenta atestate/
calificdri/ legitimapie, dupd caz.

- Responsabil cu sandtatea si securitatea rmuncii si ISU pe santier,
avAnd experienti profesionald doveditd prin participarea in
contracte la nivelul caruia s& fi desfagurat activitati similare.

Se vor prezenta documente din care sd rezulte relatia juridicd
dinire Oferfant §i persoana nominalizatd §i §i se vor prezenia afesiate/
calificart/ legitimale, dupd caz.

- Responsabil cu asigurarea calittii lucriirilor avind experiengi
profesionald dovedita prin participarea in contracte la nivelul ciruia
sd f1 desfagurat activititi similare.

Se vor prezenta documente din care sd rezulte relafia juridicd

dintre Ofertant §i persoana

nominalizald §i §i se vor prezenia atestate/ calificari/ legitimafie, dupd

caz. :

- Responsabil tehnic cu executia lucririlor de refele electrice si
instalaiii electrice - personal atestat de Inspectoratul de Stat in
Constructii detine autorizafii in termen de valabilitate la data limitd de
depunere a ofertelor, emisd de institufia abilitatd in domeniul luerdrilor
conform Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1993, respectiv Ordinul
MLPTL nr.777/2003;, avénd experientd in domeniul studiilor de minim
5 ani si experientd profesionald specificd dovediti prin participarea in
contracte la nivelul c&ruia si fi desfasurat activitafi similare.

Se vor prezenla documente din care sd rezulte relafia juridicd

dintre Ofertant §i'persoana néminalizatd §I §1 Se vor prezenta atestate/ R

calificdri/ legitimatie, dupd caz.

— Regponsabil tehnic cu executia pentru lucrdri civile i
industriale, specialitatea rezistentd, - detine autorizatii In termen de
valabilitate la data limitd de depunere a ofertelor, emisd de institugia
abilitatd in domeniul lucririlor conform Legii nr. 10/1995, H.G. or.
92571993, respectiv Ordinul MLPTL nr.777/2003, avind experientd in
domeniul studiilor de minim 5 ani si experien{d profesionald specifica
doveditd prin implicarea in prin participarea in contracte la nivelul
céiruia si i desfasurat activitéi similare.

Se vor prezenta documente din care sd rezulte relafia juridicd

dintre Ofertant gi persoana nominalizatd §i §i se vor prezenta atestate/
califiedri/ legitimafie, dupd caz.

- Personal de executie ;

Se vor prezenia documente din care sd rezulte relatia juridici
dintre Cfertant §i persoanele nominalizate §i se vor preﬁenm atestate/
califiedri/ legitimafie, dupd caz.

Se vor prezenta minim doi electricieni autorizati ANRE din care minim
unul si fie autorizat/atestat ANRE IV B pentru instalaii electrice .
Autorizatiile si atestatele solicitate sii fie valabile pe perioada
contractului.
Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare dintre pozitiile de mai
sus si vor depune copii dupd contracte de munca, CV-uri insotite de
diplome/atestate/certificate, declaratii de disponibilitate pentru fiecare
persoand nominalizatd in vederea derularii pe toata durata Contractului.

La executarea lucririlor de instalatiilor electrice, vor fi respectate
standarde, prescriptii tehnice §i acte normative in vigoare. Serviciile de
proiectare $i execufia lucrdrilor la instalatiile electrice vor fi efectuate de
citre personal autorizat ANRE.

Ofertantul va prezenta urmatoarzle: ‘

- Atestate ANRE tip C2A pentru executia de lucréri pentru instalatia

de racordare si de utilizare, conform Ordinului nr. 23 din 17

aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea,




executarea si verificare instalatii electrice;

- Atestat de tip CLA — pentru proiectare de linii electrice, aeriene sau
subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV+20kV posturi de
transformare cu tensiunea nominald superioari de cel mult 20kV,
stafii de medie tensiune, precum §i partea electricd de medie
tensiune a statiilor de inalti tensiune conform Ordinului nr. 23 din
17 aprilie 2013 oprivind aprobarea Regulamentului pentru
atestarea, executarea i verificare instalatii electrice ;

- Dovada c& se afla pe Lista firmelor atestate ANRE care pot
realiza lucrdri in instalatiile operatorului de retea Distribuiie
Energie Electricid Romania {DEER).

Autoritatea/entitatea contractanti va atribui contractul ,,Servicif
de proiectare §i executie de lucrdri pentru instalafia de racordarea la-
refeaua electricd, pentru realizarea circuitului AAR §i a
| stabilizatorului de tensiune §i pentru realizarea instalatiei de protectie
fmpotriva frdsnetului  a locului de consum permanent Centrul de
cercetare REXDAN, str.George Coshuc nr.98, Galati”, ofertantului
care a depus oferta cea mai avantajoasd din punct de vedere economic,
pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pref,
conform prevederilor art. 187 alin. (3) lit. (¢}, §i alin {8) lit. (a) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificdrile si
completdrile ulterioare.

Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-pret va folosi
urmitorii factorii de evaluare:
1. Pretul ofertei;
2. Componenta tehnicd.
Pentru ,,Componenta tehnicd” a fost stabilit un numir de 2
subfactori, respectiv:
2.1 Garanfie de bund executie a lucrdrilor;
2.2. Calitatea §i experienta profesionali a personalului desemnat
pentru executarea contraciului {experfi cheie propugi)
pentru realizarea activitdtilor in cadrul contractului -

Denumire factor de evaluare Pondere

1.  Pretul Ofertei 60 %

Descriere: Componenta financiard
Punctajul pentru factorul de evaluare |, Preful Ofertei”, cu o
valoare de 60 de puncte din totalul de 100 de puncte §i cu o
pondere de 60 % din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda
dupd cum urmeaza:

a) Pentru Oferta admisibild cu preful cel mai schzut - 60
punste;

b} Pentru restul Ofertelor admisibile, punctajul se va calcula
utilizénd urmatoarea formuls:
Pproiiy) = Pref (min) / Pret (n) x 60, unde:
Poretwy: prmctajul obtinut de cétre Oferta admisibila aflatd sub
evaluare;
Pret (min): cel mai scazut dintre prefurile Ofertelor admisibile;
Preg (n): pretul Ofertei admisibile aflatd sub evaluare.

Punctajul pentru fiecare factor de evaluare inclus in , Componerta
Tehnicd” va fi calculat utiliznd informatiile din Propunerea Tehnici
prezentatd de cétre ofertant.

Denumire factor de evaluare Pondere
Componenta tehnici 40%

2.
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Punectajul pentru factorul de evaluare Garanfie de bund executie
lucrdrii, cu o valoare de 20 de punecte din totalul de 100 de puncte
si cu o pondere de 10% din totalul criteriului de atribuire.
Punctajul pentru Pericada de garantie de bund executie lucrdrii —
maxim 10 puncte, se calculeazi astfel:

Numérul minim de luni pentru garantia de buni execuie, care va fi
punctatd este de 12 luni suplimentar perioadei minime de garantie
de bund executie de 36 de luni, jar numarul maxim este de 24 luni,
suplimentar perioadel minime de garantie de bun# execufie de 36
de luni. Orice ofertd cu un numir de luni de garantie de buni
exccutie extinsd mai mare de 24 luni, nu va fi punctatd
suplimentar.

a) pentru cel mai mare nt. de luni de garantie buna executie ofertat
se acorda 10 puncte;

b) pentru un nr. mai mic decét cel mai mare nr. de luni de garaniie
buna executie, punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:
PaL )= GL ) YGL pevcima x 21 0, tndle:

P gL gy punctajul obtinut de catre oferia admisibild aflatd sub
evaluare, peniru factorul de evaluare tehnicd ,, GL”

GL waxima : cea mai mare dintre duratele de garantia extingd ,, GL”
ale ofertelor admisibile aflate sub evaluare;

GL py : Durata de garantia extinséd GL pentru oferta n aflatii sub
evaluare

Notdt: Ofertele care tndeplinesc ceringele minime ale caietului de
sarcini nu vor primi punctaj (gferta este conformd) iar ofertele
care wu respectd cerinfele minime ale caiztului de sarcini vor fi

Experientd Expert cheie | Se va puncta experienta 10%
— coordonator echipi | profesionald a
proiectare . coerdonatorului

echipei de proiectare.: -
Experienta profesionali
specificd  demonstrata
prin detinerea calitaii
de coordonator echipd
proiectare in contracte
in care a prestat
activitdti similare cu
cele ce fac obiectul
achizitiei. Prin activititi
similare cu cele ce fac
obiectul achizitiei se

intelege servicii
prestate privind
coordonarea

activititilor peniru

luerdri in instalatii de
joasa si medie tensiune.

- Pentru experienta specifick constidnd In participarea/implicarea
pe parcursu! profesional in cadrul a 2 (doud) contracte/proiecte si 4
(patru) contracte/proiecte in cadrul cirora a desfiisurat activititi
similare cu cele ce fac obiectul contractului i in care s fi avut
atributii de coerdonator echipd proiectare - se vor acorda 5 (cinci}
puncte;

- Pentru experienta specificd constnd n participarea/implicarea
pe parcursul profesional in cadrul a 3(cinci) contracte/proiecte 5i 7
(sapte) contracte/proiecte in cadrul cérora a desfisurat activititi
similare cu cele ce fac obiectul contractului si In care s fi avut
atributii de coordonator echipi proiectare - se vor acorda 10
{(puncte) puncte;

- Cerinta minimi din caietul de sarcini pentru care nu se acordd
punctaj: participarsa pe parcursul profesional In cadrul a unui
contract/proiect in cadrul ciruia a desfigurat activita{i similare cu
cele ce fac obiectul contractului si in care si fi avut atributii de
coordonator echipa proiectare..

Noté: Ofertele care indeplinesc ceringele minime ale catetului de
sarcini nu vor primi punciaj (oferta este conformd) iar ofertels
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care nu respectd cerintele minime ale caletulul de sarcini vor fi
declarate neconforme.

Experientd Expert cheie | Se va puncta experienta 10%
— inginer proiectant | profesionald . a
instalatii electrice inginerului  proiectant

instalatii electrice.
'Experienta profesionali
specifici demonstratd
prin detinersa calitdtii
de inginer proiectant
instalatii electrice in
contracte 1n care a
prestat activitati
similare cu cele ce fac
obiectul achizitiei. Prin
activitdfi similare cu
cele ce fac obiectul
achizitiei se Infelege
servicii prestate privind
coordonarea
activitatilor pentru
lucridri in instalatii de
joasd si medie tensiune

Pentru experien{a specifici constind in participarea/implicarea pe
parcursul profesional in cadrul a 2 {dou#) contracte/proiecte i 4
(patru) contraote/promcte in cadrul crora a desfﬁsurat activitayi

" similare_cu-cele ce fac obiectul contractufui §i i care §3 flavue| ™

atributii de inginer proiectant instalatii electfice - e vor acorda 5
(cinei} puncte;

- Pentru experienta specificd constind in participarea/impiicarea
pe parcursul profesional in cadrul a 5{(cinci) contracte/proiecte §i 7
(sapte) contracte/proiecte in cadrul cdrora a desfisurat activitdti
similars cu cele ce fac obiectul contractului §i In care si fi avut
atributii de inginer proiectant instalatii electrice - se vor acorda 10
(puncte) puncte;

- Cerinta minima din caietul de sarcini pentru care nu se acordid
punctaj: participarea pe parcursul profesional in cadrul a unui
contract/proiect in cadrul ciruia a desfagurat activitdi similare cu
cele ce fac obiectul contractului si In care si fi avut atributii de
coordonator echipa proiectare..

Notd: Ofertele care indeplinesc ceringele minime ale caietului de
sarcini wu vor primi punctqj foferia este conformd) iar ofertele
care nu respeciti cerinfele minime ale caietului de sarcini vor fi
declarate neconforme.

Experienfa Expertului | Se va puncta experien{a 18%
cheie - §ef de santier profesionald a gefului
de santier,

Experienta profesionald
specificd  demonstrati
prin definerea calitd{ii
de Sef de santier in
contracte I care a
prestat activitéti
similare cu cele ce fac
obiectul achizitiei. Prin
activitdfi similare cu
cele ce fac obiectul
achizitiei se intelege
servicii prestate privind
coordonarea

activititilor pentry
lucrdri in instalatii de

-
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joasd si medie tensiune

- Pentru experienta specificd constdnd in participarea/implicarea
pe parcursul profesional in cadrul a 2 (dou#) contracte/proiecte si 4
(patru) contracte/proiecte in cadrul cirora a desfisurat activitiiti
similare cu cele ce fac obiectul contractului si in care s fi avut
atributii de sef santier - se vor acorda 5 (cinci) puncte;

- Pentru experienta specifica constind In participarea/implicarea
pe parcursul profesional in cadrul a 5{cinci) contracte/proiecte si 7
(sapte) contracte/proiecte in cadrul cérora a desfasurat activitati
similare cu cele ce fac obiectul contractului si in care s fi avut
atributii de sef santier - se vor acorda 10 (puncte) puncte;

- Cerinta minimi din caietul de sarcini pentru care nu se acordi
punctaj: participarea pe parcursul profesional In cadml a unui-
contract/proiect in cadrul caruia a desfésurat activita{i similare cu
cele ce fac obiectul contractului i in care s& fi avut atribugii de
coordonator echipd proiectare..

Notd: Ofertele care indeplinese cerintele minime ale caietului de
sarcini nu vor primi punctaj (oferta este conformd) iar oferiele
care nu respectd cerinfele minime ale caietului de sarcini vor fi
declarate neconforme.

Acesti factori de evaluare tehmicd au fost stabiliti in directd
lepaturd cu natura si obiectul contractului care urmeazid a fi
atribuit, precum §i pentru a reflecta avantaje reale si evidente ce
pot fi obtinute in acest sens. Astfel, durata Garantiei de buni
execufie (GBE) asigurh durabilitatea §i fiabilitatea lucrdrilor
achizitionate, iar prin aceasta eficienta utilizdrii resurselor
financiare in aceastd. achizitie, 2.2.Calitatea §i experienta
profesionald  a personalului  desemnat  pentru  executareq
contractului (experti cheie propusi) pentru realizarea activitdfilor
in cadrul contractului j

7. DECONTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE §I A
EXECUTIEI DE LUCRARI

Suma ce va rezulta din indeplinirea de citre contractant a
obligatiilor asumate vor fi angajate in funcfie de creditul bugetar
aprobat; in caz contrar, restul lucririlor de executat vor fi suspendate
prin ordin administrativ al autorita{ii contractante pind la existenta
creditelor de angajament pentru anul bugetar respectiv.

Avind in vedere cele mai sus mentionate, Universitatea "Duniirea de
Jos" din Galati are posibilitatea contractuald de a suspenda, sau dupd
caz, de a rezilia obligatiile contractuale neexecutate, in oricare faze a
execufiei obiectului contractului: executia de lncrdri pe etape, ca wrmare
4 neexistentel fondurilor cu acesta destinatie in bugetul aprobat al anului
respectiv, .

Decontarea se va face pe faze de proiectare, prin proces-verbal
de recepfie a documentutiel pe flecare fuzif (verificatd de cdtre
verificatorii de proiect atestafi), excepiie fiicind asistenta tehnicd din
partea proiectantului care va fi decontatd dupd receptia la terminareq
lucrdrilor.

Decontarea lucrdrilor se va face pe etape conform graficului de
plati anexi a contractului in baza unui proces verbal de receptie/
confirmare a lucririlor executate pentru fiecars etapd In parte, nsotit de
situatii de lucriri astfel:

— Etapa 2 - Execufie de [lucrdri pentru realizarea
instalatiel de racordare ;

—  Efapa 3 - Realizarea circuifului pentru sistemul AAR
(aclangarea automatd a alimentarii de rezervid) §i
cuplarea la punctul de transformare ;

~  Etapa 4 - Realizarea circuitului pentru stabilizatorul de

tensiune gi cuplarea la echipamentele sensibile ;
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—  FErapa 5 - Execufia lucrdrilor de montare a instalafici
de protectie finpotriva trisnetului (dispozitivul de
captare , conductoarele de coborare, priza sau prizele de
legare la pamant eic) cat si platbanda pentri asigurarea
Impdmdntdrii echipamentelor de pe acoperisul cladirii ;
Decontarea lucrdrilor se va face conform graficului de plati in

baza unui proces verbal de recepiie/confirmare a lucrdrilor executate
pentru fiecare decontare 1n parte, Insotitd de situatii de lucriri .

Daci existi receptie a lucrdrilor pentru fiecare etapa de decontare
in parte, iar la lucrdrile respective executantul are incid acces,
responsabilitatea menginerii In  functionare a [ucrdrii revine
executantului

Ajustarea pretului contractului se va face daca contractu! respecta
prevederile legale in vigoare si daca ofertantul va aduce in sustinere
avizele de expeditie si facturile cu care a achizionat materiale pentru
executia lucrdrilor.

In vederea ajustarii valorii solicitarilor de plata se utilizeaza
urmatoarea formula:

Va=Vox [(l-p-a) X ICCo/TCC data referinta + (p+a)]
unde:

-~ Va-reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;

- Vo - reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor
prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului.

— a - reprezinti valcarea procentuald a plEii Tn avans
determinati ca raport dintre valoarea avansului primit si
nerestituit/nejustificat si pretul contractului. ; ,

—  p - reprezintd valoarea procentuald a profitului determinaté ca
raport dintre valoarea profitului exprimati valoric si preful
contractului.;

- ICCq - reprezintd indicele de cost In constructii total aferent
lunii solicitirii de plati;

- ICClata referimtz - Teprezintd indicele de cost in constructii total
aferent lunii anterioare datei-limit4 de depunere a oferte: .

Se recomandd operatorilor ecconomici interesati, vizitarea
amplasamentului pentru a ¢valua pe proprie rAspundere, chelteiald si
risc, datele necesare pentru elaberarea ofertei.

Vizitarea amplasamentuluise se va efectua In baza cererii in
acest sens, depusa si inregistratd la sediul Universititii ,,Dundrea de Jos”
din Galati, In zilele de luni - joi in intervalul orar 08.00 + 14.00 si vineri
08.00 = 12.00 telefon de contact 0336.130.162.

Persoaneie nominalizate pentru vizitarea amplasamentului, vor
avea imputernicire/delegatie scrisd din partea ofertantului in forma
originald, care va fi Inregistratd odatd cu cererea, la sediul Universitagii
Dunirea de Jos” din Galai.

NOTA: Acolo unde apar spectficafii tehnice care indicd o anumitd origine, sursd, productie, un procedeu special, o marcd de
Jabricd sau de comery, un brevet de invenfie, o licenjd de fabricatie se va citi “sau echivalent”.

Semndtura ofertantulul sau a reprezentantului ofertaniulul ... e
Numele gi prenumele semnatarulul
Capacitate de semndturd

Detalii despre gfertant

Numele ofertantului

Tara de regedingi

Adresa

Adresa de corespondentd (dacd este diferitd)

Telefon / Fax

Data
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FORMULARUL nr. 4

Operator economic,
(demm!rea) ............
Declaratie privind obligatiile si raspunderile proiectantului
Prin prezenta vi aducem la cunostintd cd proiectul ce va fl elaborat de ...oooeeeeeieeeeeee privind lucrarea de

PFOIEIATE wruessrnsssrennans VL [T Ttocmit corect in cowncordantd cu tema de proiectare, caietul de sarcini, legislatia tn domeniu §i va
conting:

¥ Memoriile justificative pe specialitifi, caiete de sarcini peobiecte;

> Toate pdrfile tehnice desenate, extrase de armare, tabloruri de idmpldrie, schemele mongfilave, rabelul de finisaje, schema
izometricd, necesare execufiel;

Toate listele de cantitdfi pe obiecte, cu exirasele qferente necesare executdrii protectului;
Caracteristicile tehnice clare si precise ale principalelor materiale ce vor fi puse In operd;

Fige tehnice explicite ale utilgjelor 5i echipamentelor;

v Vv ¥V ¥

Detalii de executie in concordanta cu ceea ce se va proiecta §i executa;

fneleg cd eventualele:
omisiuni de cantitdfi de materiale, utilaje §i echipamente din listele de cantitiiti

greseli de mdsurdtori;

Y ¥ ¥

erori de proiectare;
»  solufii adoptate in proiect, fird aplicabilifate reald in teren;

nii pot avea caracter imprevizibil $i nu potﬁ executate §i achitate de autoritateq contractantd ulterior incheierii contractului de lucrdri,
astfel acestea nu pot face obiectul unei proceduri de “negociere fard publicare a unui anunt de participare” conform art. 104 din
Legea 98/2016, pe parcursul executiei lucrdrilor.

Avem cunogtingd de prevederile articolului 24 din Legea 10/1995 cu modificdrile si completdrile ulterioare prin care | cheltuielile
generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fapd de documentajia fehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de
prolectare, vor fi suportate de socielatea noastrd, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a SC Compania
Nationald de Investifii SA Bucuresti in baza unui raport de expertizd tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat”.

Cfertant,

(semndtura auforizatd)



FORMULARUL nr. 5
Operator Economic

(denumirea)
DECLARATIE PRIVIND SANATATE SI SECURITATEA IN MUNCA
Subsemnatul .................. eeeeines (mime si prenume), reprezentant imputernicit al .................. (denumirea
operatorulul economic), declar pe propria raspundere ca Mma QRAZAJEZ $Q EXECUL wovevvrveeesoveeereeeeees v , In conformitate cu

reguiile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile
de munca si de protectie a muncti, si am inclus costul pentri indeplinirea acestor obligatii.

Totodatd, declar ca am luat la cunogtinfa de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la
« Declararea necorespunziftoare a adevirului, flcuta unui organ sau institufii de stat ori unei alte unitéfi in vederea producerii
unet consecinge juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori Imprejurdrilor, declaratic ficuta servegte
pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semndtura ofertantului sau a reprezentaniulul ofertantului

Numele si prenumele semnatarului

Capacitate de semndiura
Detalii despre ofertant

Numele ofertantulul e e
Tara de regedingdd e
Adresa

Adresa de corespondentd (dacd este diferitd) e
Telefon / Fax s

Data b e

FORMULARUL nr.6
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Operator economic

(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea conditiilor de medin, sociale si cu privire la relafiile de muncd pe toatd durata de indeplinire a
contractului de lucriri

Subsemnatul . e . (numele si prenumele in clar ale persoanei auforizate), reprezentant al .. e
(denumirea ojértantulm/membru!m asocierii.....) declar pe propria rifspundere ca md angajez sa prestez semcule §i sa execut
luerdrile pe parcursul indeplinivii contractulid ,,.......... ¥ in conformitate cu regulile

obligatorii referitoare la conditiile privind respectarea condiftilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de muncd pe toatd
durata de indeplinive a confractului de lucrdri, care sunt in vigoare in Romdnia.

De asemenea, declar pe propria rdspundere ca la elaborarea ofertei am finut cont de obligatiile referitoare la respectarea
condifiilor de mediu, sociale §i cu privire lg relatiile de muncd pe toatd durata de indeplinire a contractului de fucrdri si am
inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii,

Data : [ZZ.LL AAAA]

(rumele si prenume) , (Semndturd si stampild), in calitate de

, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)
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OFERTANTUL,

(denumirea/numele)

GRAFIC DE EXECUTIE

FORMULARUL nr. 7

Nr.cri.

Grupa de obiecte/denumirea
obiectului

Anul [

Arul n

Luna

Proiectare

Obiect 1

Caregoria de lucrari:

Oblect .02

Categoria de lucrari:

Obiect ...

Categoria de lucrari: -

28

Ofertant,

(semnatura autorizata)
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PROPUNERE FINANCIARA



FORMULARUL nr.8

(denumire/nume ofertant)

FORMULARUL DE OFERTA

(denumirea autoritdfii confractante §i adresa completd)

1. Examindnd documentatia de atribuire, subsemnafil, reprezemtantl ai gfertarmtulul e
{denumirea/numele ofertantulul) ne oferim ca, in conjormitate cu prevederile si ceringele cuprinse in documentafia mai sus
mentionatd, séi prestam servicli de profectare, asistenta technica si sd executdm TR
(denumirea lucrdrii) pentru suma de .....................lei, (suma in litere §i in cifre), inclusiv valcarea chelfuielilor ,, diverse si
neprevazute”, fard TVA.

2. Ne angajdm ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd edgtigéitoare, s& executdm lucrdrile cdt mai curdnd posibil dupd
primirea ordinului de tncepere §i 53 termindm lucrdrile in conformitate cu graficul de executie anexat, .........c.ocoveeeeeeenna.., hini
calendaristice (pericada in litere §i in cifre).

3. Ne angajam sd mentinem aceastd ofertd valabild pentru o duratd de ... zile, (durata in liteve i cifre) respectiv pdnd la
datade ... (ziua/lunalanul) §i ea va rdmdne obligatorie pentru noi gi poate fi acceptatd oricdnd inainte de expirarea
pericadei de valabilitate.

4. Am infeles yi consimtim cd, In cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind cdstightoare, s constituim garantia de bund
executie in conformitate cu prevederile din documentagia de atribuire.

5. Precizdm cd:

O depunem oferta alternativd, ale céivei detalii sunt prezentate intr-un formular de afertd separat, marcat in mod clar
. alternativa”

O s depunem aferta alternativd
(se bifeazii optiunea corespunzdtoare)

6. Am inteles §i consimpim ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca flind edstigitoare, sé constituim garantia de buna
executie in conformitate cu prevederile din documeniatia de atribuire.

7. Intelegem cd nu sunteti obligafi s accepltafi oferta cu cel mai scdzut pref sau orice altd ofertd primitd.

Data / /

(nume, prenume §i semndturd),

LS.

incalftate de ......cooovivveeeiiieeeeeeeias legal autorizat sd semnez gferta penfru i In RUMELE ...t
(denumirea/numele operatorulul economic/dsocierii)
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Anexa FORMULARUL nr. 8

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a prestarilor de servicii de proiectare, asistenta tehnica si a lucrdrilor executate de subcontractanti
- (% din prepul total ofertat)

2. Garantia de buna execufie va fi constituita sub forma :
in cuantum de: (%)
(Cuantumul garantiei de buna execufie este de 10% din prepul fotal ofertat, fiird TVA, fird cheltuieli diverse si neprevazute)

3. Perioada de garantie acordata lucririi funi

4. Durata de reqlizare tuni

Data / /

(semnditural, in calitate de . legal auforizat sid semnez

aferta pentiu si in numele

(denumirea/numele ofertantului)
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Operator Economic

(denumirea)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

FORMULARUL nr. 9

Nr
crt

Denumirea serviciilor/lucrarilor

UM

Cantitatea
solicitaia

UM

Pret unitar
RON Ia
destinatia

Finala fara
TVA.

Pref fotal RON
Ia destinatia

Finala fara
VA

Taxa pe
valparea
adaugata RON

1

4

5=3%4

6=5%19%

Servicii de proieciare si execufie de
lucridri pentru instalafia de racordarea
la refeaua electricd, pentru realizarea
circultului AAR §i a stabilizatorulul de

“tensiune §i pentru realizarea instalatiei
de profectie impotriva frisnetului a
locului de consum permanent Centrul
de cercetare REXDAN, str.George
Cogbuc nr.98, Galafi”.

Etapa 1 -Servicii de. proiectare pentry
realizarea “instalatiei  de racordare,
proiectarea circuitului pentru sistemul
AAR s§i a stabilizatorul de tensiune,
dimensionareq instalatiei de de protectie

impotriva trasnetuluf;

1. Documentatia pentru Certificatul de
Urbanism

2.Documentatia  pemtru  obfinerea
fleedrui aviz §i acord solicitate prin
Certificatul de Urbanism

3. Documentatia pentru verificare
MLPAT

autorizarea executdrii lucrdrilor de
construire (P.A.C.} i prolectului de
organizare a execufiei lucrdrilor (P.O.E)

4. Documentatia pentru prolectul pentru -

3. Documentatia pentru profectul tehnic
(PT), Detaliile de Fxecutie (DE),
Caietele de sarcini pe specialitifi pentru
execufia lucrdrilor

6. Asistentd tehnicd pe perioada de
execufie a lucrdrilor

Etapa 2 - Execufie de lucriri pentru
realizarea instalagiei de racordare

Etapa 3 - Realizarea circuitului pentru
sistemul AAR (aclangarea automati a
alimentarii de rezervd) §i cuplarea la
punctul de transformare ;
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Ertapa 4 - Realizarea circultului pentru
stabilizatorul de tensiune §i cuplareq la
echipamentele sensibile ;

Etapa 5 - Execufia lucririlor de
montare a instalatiei de protectie
Impotriva trisnetului (dispozitival de
captare , conductoarele de coborare,
priza sau prizele de legare la.
pamant etc) cat si plathanda pentru
asigurarea Impdmdntiarii
echipamentelor de pe acoperisul
cladirii ;

Semndtura ofertantulul sau a reprezentantului ofertantului

Numele 5i prerumele semnatarului
Capacitate de semndiura

Detalii despre ofertant

Numele oﬁrmmfului

Tara de resedinti

Adresa

Adresa de corespondenyil (dacd este diferitd)
Telefon / Fax

Data
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FORMULARUL nr. 10
OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE PRIVIND PERSONALUL RESPONSABIL CU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant ImputerRicit al.............oeeeieieeeinnninen, , declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, cd datele prezentate In iabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar cd informafitle furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliv §i inteleg cd autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificivii §i confirmérii declaratiilor, situatiilor §i documentelor care tnsotese
oferta, orice informatii suplimentare in scopu! verificdrii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, bancd, alte persoane juridice sd furnizeze
informatii reprezentantilor QUEOFIZAFE Q..o oot st cu privive la orice aspect tehnic §i

{denumirea §i adresa autoritdtii contractante)
[financiar in legaturd cu activitatea noastrd. '
Prezenta declaratie este valabild pdndiladatade ... ... ool
(e precizeazd data expivdrii
perivadei de valabilitate a ofertei)

Nr Personalul responsabil cu indeplinirea contractului (nume, prenume) Pregativea Autorizatia
crt ' profesionala

Data completarii

Operator economic,




FORMULARUL nr. 11

CURRICULUM VITAE
Nume de familie:
Prenume:
Data nasterii:
Nationalitate:
Stare civila:
Studii:

Institutia

FData de I p

au Diplome obtinute: .. . ;

ana la ]

Limbi straine: indicati competenta pe o scara de la 1 la 5 { 1- excelent, 5- satisfacator)

LG o Y Vorbit®

Membru in asociatii profesionale :

Alte aptitudini :

Functia actuala :

Daca este functionar public :

Daca lacreaza in administratia publica :
Experienta in firma (ani) :

Calificari cheie :

Experienta specifica in regiune:

Tard, .

. Dita:della—pana la. -

Experienta profesionala (se vor mentiona st proieciele elaborate, implementate, monitorizate, expertizate sau evaluate in
coloana “Descriere”)

Datade la | Loc.
—panaid |

Compania: ' ' Functia

Confirm ca, daca [insereaza numele firmei] va fi castigatorul acestui contract, sunt disponibil sa preiau sarcinile tehnice
descrise in oferta

. Declar pe propria raspundere,cunoscind prevederile Codului Penal ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte si
corespund realitatii”
Nume prevume si semnalura. . ... .. .. . 0 e
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FORMULARUL nr. 12
Cfertant

(denumirea/numele)
RESURSE (personal si instalati/echipamente)

Ofertantul va prezenta urmdtoarele informatii minime:

Organigrama care sa reflecte relatiile dintre toate persoanele responsabile de indeplinirea contractului; organigrama va fi
insofiti de o scurta descriere a responsabilitafilor fiecGrei persoane specificata in structura acesteia.

Ofertant/ Lider asociere,

(semndturd autorizatd)
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FORMULARUL nr. 13
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
HFirvaanas AU

La contractul de achizitie publica nr... .../... ... incheiat intre
privind executia
(denumire autoritare contractanta)

73

la

(denumire contract)
1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. cu sediul in
, reprezentata prin Birector General si

(adresa,tel. fax)

Director Economie, denumita in cele ce urmeaza contractant general
5t
S.C. cu sediul in

'
{adresa,tel. fux)

reprezentata prin Director General si Director Economic, denumita in cele ce
urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:
Are 1. _ ce fac obiectul prezentulus contract sunt de:
(tucrari, produse,servicii}

Art.2, Valoarea este conform oferiei prezenlate de subcontractant,
{(Tuerari produse, servicii)
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de (zile) de la primirea de catre contractantul general
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea : executate
(fucrari, produse, servicii}

in pertoada respectiva.

- plata se va face in limita asigurarii finantarii (lucrarilor, produselor,
serviciilor}
de catre beneficiarul
(lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta)
Art.d. Durata de executie a ‘este in conformitate cu

(lucrarilor, produselor, serviciilor}
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. _
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de luni si tncepe de la data semnarti procesului verbal incheiat la terminarea

(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Art. 6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenudui de finalizare a

(lucrarilor, produselor, serviciilor)
si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului,

subcontractantul va platil penalitati de % pe zi intarziere din valoarea nerealizata la termen.
(tucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art. 3. | contractantul general va platii penalitati de % pe

zi intarziere la suma datorata.

Art8. Subeontractantul se angajecza faia de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata
de investitor conform contractulul

(denumire contract)
Art.8. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe
cale legala. '

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru flecare parte.
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(contractant) (subcontractani)

FORMULARUL nr. 14

ACORD DE ASOCIERE
Nr. din
" CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULU!
Art. I Prezentu! acord se incheie intre :
S ety ct sediul T e s B e 1 OO telefon
..................... S JAX i, Inmatriculata la Registrul Comertului dint c.oooeeevvevcoieeieeeceeceeel SUB P vy

., cont bancar in care se vor efectua platile de caire Beneficiar
.......................................... . adresa  bancar ..., reprezeniata de
.......................................... , incalitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

i

S e, e sediul o s OSIF L T , ftelefon
..................... c Jax i, inmatriculata la Registrul Comertului dint oo, SUD n1,
............................ cod wnic de Inregistrare ... CORE i, deschis  la
........................................... , reprezentata de et eh e ettt et atn o eeee ey avdnd  functia de

, in calitate de ASQCIAT
CAPITOLUL IT - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:
» (i -lider de asociere)....
Poofii-Asociat 1) oo ;
¥ (i - Asociat ),

avand ca scop:

a) participarea la procedura de achizitie publicd orgarnizatd de Universitatea Dunarea de Jos din Galati pentru
atribuirea coniractului /acordului cadrut ..., {obiectul contractului/acordului-cadru)

b) dervlarea/implementarea in comun a contractulul de achizitie publicd in cazul desemndrii ofertei comune ca flind
cdgstigdftoare,

cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.
Art. 2.2 dsocierea va incheia Coniractu! cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform prevederilor

Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asoclere si declarate castigatoare uwrmare fransmiterii de catre
Universitatea Dunarea de Jos din Galati a comunicarii rezultatului proceduri,

Art. 2.3, Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de
subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4, Activitatea desfasurate in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principinlui independentei comerciale si juridice a
Sflecarei Parti si pe cel al sprifinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asacierii,

CAPITOLUL I - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord raméne in vigoare pdna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu Universitatea
Dunarea de Jos din Galati, respectiv pdna la stingerea ruturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor
asumate de Asociere jfata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.

Art. 4.1, Partile convin ca Liderul de asociere 8562 ..o oot cisieies e .
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Contraciul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa
primeasca instructivnile contractuale pentry si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte Intreaga
corespondenta cu Beneficiarul si, tolodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul,

Art. 4.2 Se imputerniceste . avind calitatea de Lider al asocierti, pentru intocmirea ofertei comune si
depunerea acesteia in numele §i pentru asocierea constituitd prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile
decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile,
care ar putea rezulte din sau in legaturag cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila.

va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca
respectivul prefudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii,

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUY DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

) neincheiereq, din orice motiv, a Contractulul intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului

¢ la incetarea de plin drept a Contractului incheiat inire Asociere si Beneficiar, in conformitate ey prevederile Contractului,

CAPITOLUL VI- ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ... - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie
desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiuntlor financiar contabile, respectiv emiterea s5i incasarea facturilor

aferente CORIFACIUIUL yuuasiirmniniiissirsisiiimres e

Datele de identificare sunt wrmatoarele:

Numele titularului de cont:
Adresa:

Numar TVA:

Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Dernumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:
IBAN:

*Asociatul ..o - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul
sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumipe:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului;
Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica
nerezidenta in Romania.”

Art. 6.2, In caz de atribuire, asociafii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:
eh e ettt eueibereeeeebearebeeebe et et e et be st et abtetaneseeesemte e enmrntanen sbtaneee s % fin litere),
................................................................................................ % (in litere)

Art. 6.3, Asociafii convin sa se susting ori de cdte ori va fi nevaie pe tot parcursul realizérii contractului, acordéndu-si sprijin de
natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cdite-ori situatia o cere.
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Art. 6.4, Nici una dintre Parti nu va J indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmiid
cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii §i prin obtinerea consimtamantului scris preaiabil atdt al celoriaite
FParti cat 51 al Beneficiarulut.

Art. 8.5, Prezentul acord se completeazd in ceea ce privegte fermenele §i conditiile de executare a lucrarilor, cu prevederile
contractului ce se va Incheia intre ........... (lideru! de asociere) §i Beneficiar,

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu ifoate aspeciele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu
acestea,vor fi guvernate de legea romana.

(2) Litigiile izvorate din sou in legatura cu Acordul de Asociere, inire membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de
drept comun. '

(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar,
se va realiza de catre instanta judecaloreasca de contencios administrativ gi fiscal romana, conform Acordului Contractual.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.
Prezentul Acord de Asociere s-a Incheiar @StZI ..o, o exemplafe.

LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/imputernicit conform acteloy statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume

(semnatura si stampila)

ASOCIAT 1
{reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prenume
(semnatura si stampila).

ASOCIAT n _
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume si prentume

(semnatura si stampila)

Nota I: Prezentul Acord de Asociere confine clauzele obligatorii, partile putind adiuga si alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezeniantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale
societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: In prezemtul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale
societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente
acesteia, asa cum este acesia desemnat prin Formularul "Imputernicire”, din cadrul Documentatiei de atribuire,
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